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RESUMEN EJECUTIVO

Este Estudio de Pre-Viabilidad trata con la posible implementacion de un sistema de coleccion,
control y uso del biogés en el Relleno Sanitario El Trébol ubicado en la Ciudad de Guatemala,
Guatemala. SCS Engineers (SCS) ha preparado este informe para la programa Landfill Methane
Outreach (LMOP) de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA) y la
Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)

El proyecto consistira de la instalacion de un sistema de coleccion de biogés para extraer el
biogés para utilizarse como combustible para generadores de combustion interna en una planta
de energia o trasladar el biogas por medio de una red de tuberia a plantas industriales en la
cercania. Ambos escenarios incluyen la quema de biogas no utilizado. Las ganancias del
proyecto seran creados por la venta de créditos por la reduccion de emisiones de gases
invernaderos y las ventas de energia eléctrica (exportando la energia a la red eléctrica o
vendiendo el biogas a usuarios). Las reducciones de emision son generadas por la combustion de
metano, que compone un 50 por ciento del biogas. Metano tiene un potencial de caldeamiento
global 21 veces mayor que el diéxido de carbon (CO,).

Como parte de esta investigacion, se llevo acabo una prueba de extraccion de biogas en el relleno
sanitario El Trébol. Este prueba has proveido informacion adicional con respecto a la calidad y
volumen de biogas disponible, al igual que informacion sobre las caracteristicas de los residuos
solidos y los niveles de lixiviado en el lugar. Los resultados de esta prueba sustentan las
proyecciones de recuperacion de biogas calculados con modelo matematicos.

En seguida se presenta un resumen de la informacién relevante del proyecto:

o EIl Relleno Sanitario El Trébol ha sido un sitio de disposicion de residuos sélidos para la
Ciudad de Guatemala. El &rea del relleno bajo consideracion para esta estudio comenzd
sus operaciones en el 1966 y se anticipa que se mantendra en operacion hasta el 2018,
con una capacidad total de aproximadamente 11.4 millon de toneladas (10.34 toneladas
métricas) de residuo solidos urbanos (RSU) y residuos de construccion.

« El relleno actualmente acepta 309,000 toneladas anualmente y hasta el presente, tiene 6.4
millén de toneladas en in situ.

e El lugar consiste de un total de 16.2 hectareas (ha).

o El propietario del relleno son duefios privados. Las operaciones del lugar son manejadas
por el Departamento de Obras Publicas del Municipio de Guatemala (“MUNI”).

o Elrelleno es un cafidn ubicado en la Ciudad de Guatemala. EI méaximo espesor de los
residuos es de 100 metros.

o El relleno no tiene un sistema activo de coleccién y control del biogas.
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e No existe documentos con datos exactos sobre cantidad de residuos en el lugar y esto se
complica mas por los derrumbes de tierra, incluyen un derrumbe en el 1998 después de
un huracan donde aproximadamente 1 millon de metros cubicos de residuos fueron
desplazados.

e Proyecciones de Recuperacion de Biogas:

Recuperacion proyectada de biogas en el 2006 se calcula que sera
aproximadamente 1,267 metros cubicos por hora (746 pies cubicos por minuto).
El indice de recuperacion se espera que aumente hasta alcanzar 1,700 metros
cubicos por hora (1,000 pies cubicos por minuto) en el 2012 y alcanzar el maximo
de 2,480 metros cubicos por hora (1,460 pies cubicos por minuto) in el 2019. La
recuperacion de biogas disminuira después del 2019, alcanzando 600 metros
cubicos por hora in el 2030.

o Tamafio de Planta de energia:

Asumiendo que el arranque de la planta de energia sea para el 2007, se estima que
habra suficiente gas disponible para mantener una planta de energia de 2.12 MW.
Ya que se espera que los indices de recuperacion de biogas aumenten hasta la
clausura del relleno, se puede considerar la extension de la planta de energia. Sin
embargo para propdsitos de la evaluacion econémica, SCS solamente considero
una planta de energia de 2.12 MW.

e Proyecto de Uso Directo:

Asumiendo que el arranque del proyecto de uso directo sea para el 2007, se
estima que habra suficiente biogas para vender aproximadamente 189,000
MMBLtu por afio a la planta de reciclaje de plasticos adyacente al relleno o a la
cerveceria a dos millas del lugar. Ya que se espera que los indices de recuperacién
de biogas aumenten hasta la clausura del relleno, se puede considerar una futura
expansion del proyecto. Sin embargo y de modo conservativo, SCS asumio que
no habra una expansion al proyecto.

« Proyeccion de reduccion de emisiones de metano:

Se estima que el desarrollo de un proyecto de uso de biogas en el relleno sanitario
resultara en aproximadamente 1, 566,750 toneladas métricas de reduccién de
emisiones de CO,e durante el 2006 hasta el 2020 por la reduccién de emisiones de
metano.

Se estima que el desarrollo de un proyecto de uso de biogés resultara en unas
140,360 toneladas métricas de reducciones de emision de CO2e durante el 2007
hasta el 2020 por el desplazamiento de electricidad producida por otras fuentes de
energia.

Se estima que el desarrollo de un proyecto de uso directo a plantas industriales
cerca resultara en unas 136,630 toneladas métricas de reducciones de emision de
CO2e adicionales durante el 2007 hasta el 2020 por el desplazamiento otros
combustibles

ES-2



La evaluacion econémica del proyecto se analizo para el periodo de 2006-2020 bajo varios
escenarios incluyendo el porcentaje de inversion inicial de patrimonio (25 o 100 por ciento), tipo
de proyecto (planta de energia con combustion de biogas no utilizado o uso directo con
combustion de biogas no utilizado) y precios de reduccion de emision ($5 o $6/ toneladas
métricas de CO.e). Se considero el precio de venta de energia de $0.060/kWh para el proyecto
basado en el precio mayorista de venta de energia en Guatemala hasta julio del 2005". También
se considero un precio de venta de gas de $5/MMBtu para un proyecto de uso directo pero la
base para esta suposicion es limitada. Datos sobre precio de gas no ha sido proveido por los
usuarios industriales interesados en la compra de biogas.

Los resultados de este analisis indican que la viabilidad econdémica de este proyecto es favorable
como para atraer inversionistas y desarrolladores bajo todos los escenarios analizados. El
proyecto de uso directo tuvo valores presente neto y tasas interna de retorno mas altas que para
un proyecto de planta de energia bajo los escenarios evaluados.

Un resumen de los resultados de la evaluacién econdmica es presentado en la Tabla ES-1.

TABLA ES-1: RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA

Precio de
reduccion de
Emisién Inversién Inicial Valor Presente Tasa Interna de
Periodo del ($/tonelada de Patrimonio Neto Retorno
Proyecto métricas) (%) (x1,000 $) (%)
- 2006 - 2020 5 100 $709 10.9%
=
= 2006 - 2020 5 25 $570 14.0%
35
< 2006 - 2020 6 100 $1,175 13.0%
3
o 2006 - 2020 6 25 $1,035 20.2%
2006 - 2020 5 100 $4,645 37.3%
S
3 2006 - 2020 5 25 $4,570 91.6%
=
8 2006 - 2020 6 100 $5,109 41.4%
D
2006 - 2020 6 25 $5,034 108.3%

! Fuente: Administrador del Mercado Mayorista (AMM), un agencia federal responsable para la operacién de
plantas de energia eléctrica en Guatemala (www.amm.org.gt).
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SECCION 1.0
INTRODUCCION

SCS Engineers (SCS) presenta este Informe de Pre-Viabilidad para la implementacion de un
proyecto de coleccion, control y uso de biogéas en el Relleno Sanitario EI Trébol en la Ciudad de
Guatemala. SCS ha preparado este informe para LMOP y USAID de acuerdo a las condiciones
delineadas en al Alcance de Trabajo en el contrato.

LMOP ha identificado el Relleno Sanitario EI Trébol como candidato para un proyecto de uso de
biogas por un sin nimeros de razones incluyendo:

11

Volumen del relleno sanitario, profundidad, edad y capacidad futura

La disposicion continua y futura capacidad del relleno resulta en una recuperacion
potencial de biogas significante. Ademas, el uso de biogas como combustible en un
proyecto en el relleno resulta en una reduccion neta de emisiones de carbon directas por
la combustion de metano y posiblemente indirectas por el desplazamiento de otros
combustibles fosiles.

OBJECTIVOS Y METODOLOGIA

Los objetivos de esta evaluacion son los siguientes:

Evaluar la viabilidad técnica y econdmica para el desarrollo de un proyecto de control y
uso de biogas en el relleno sanitario

Cuantificar la reduccién de emision de gases invernaderos al implementar un proyecto

Proveerle a LMOP una herramienta para asistir a posibles desarrolladores in tomar
decisiones sobre la necesidad de hacer investigaciones adicionales o seguir adelante con
el desarrollo del proyecto en el relleno sanitario.

El método para este estudio incluyo las siguientes tareas:

Revisar condicionales actuales e informacion disponible incluyendo cantidad de residuos
y su composicién, tipo de relleno y la configuracion y datos meteorolégicos

Visitar el lugar para observar las operaciones del lugar y reunirse con el duefio y operador
del relleno.

Instalar tres pozos de extraccion y sondas de monitoreo para la prueba de extraccion;
llevar acabo la prueba de extraccién y evaluar los resultados

Estimar el potencial de recuperacion de biogéas del relleno utilizando modelo matematico
basado en informacion disponible, resultados de la prueba de extraccion, y experiencia en
relleno semejantes.
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o Cuantificar el potencial de generacion de electricidad usando el biogas como combustible
0 para vender el biogéas a plantas industriales

o Estimar los elementos necesarios para el sistema de coleccion y utilizacion (nimeros y
profundidad de pozos, tamarfios y cantidad de tuberia, capacidad de quemador) para
evaluar costos de capital y de operacion necesarios para implementar la coleccién y
quema de biogas en el relleno

o Estimar el costo de implementar un proyecto de recuperacion de energia, incluyendo
costos de capital y de operacion.

o Estimar el costo de implementar un proyecto de uso directo, incluyendo costos de capital
y de operacion.

o Evaluar el proyecto basado en costos de capital y de operacién y ganancias y calcular el
valor presente neto como también la tasa interna de retorno

1.2 ANTECEDENTES DEL USO DE BIOGAS

Los rellenos sanitarios producen biogas segun la materia organica se descompone para
condiciones anaerobicas (falta de oxigeno). El biogas tiene aproximadamente iguales partes de
metano y dioxido de carbdn y concentraciones minusculas de compuestos organicos volatiles
(VOC) y contaminantes del aire (HAP) entre otros. Metano y dioxido de carbon son
considerados gases invernaderos (GHG) y contribuyen al caldeamiento global, aunque el Panel
Intergubernamental de Cambio Climatico (IPCC) no considere el didéxido de carbon en el biogas
como un GHG (es considerado ser biogenico y parte natural del ciclo de carbdn).

El metano presente en el biogas sin embargo si es considerado un GHG. De hecho, metano es
mucho mas potente como GHG que el dioxido de carbon con un potencial de caldeamiento 21
veces mas que el CO,. Por lo tanto, la captura y combustion de metano y su transformacion a
dioxido de carbdn y agua en un quemador, generador u otro aparato resulta ser una reduccion
neta significativa de emisiones de GHG. Beneficios adicionales incluyen la mejora de la calidad
del aire en el lugar tras la destruccion de VOC y HAP durante la combustion de biogas.

El biogas se escapara del relleno naturalmente de dos maneras: migracion por el terreno
adyacente o ventilacion por la cubierta. En ambos casos, sin control y sin captura, el biogas (y el
metano) alcanzara la atmosfera. EI volumen e indice de las emisiones del metano de un relleno
es relacionado con la cantidad de materia organica en el lugar, edad y contenido de humedad,
técnicas de compresion, temperatura y tipo de materia y tamarfio de las particulas. Mientras que e
indice de emisidn de metano disminuye después de que el relleno cierra, el lugar usualmente
continua emitiendo metano por afios (20 o0 mas) tras la clausura del mismo.

Un método comin de controlara la emisiones de biogas es instalando un sistema de control y
coleccion de biogas. Estos sistemas de control de biogas tienen un aparato de combustion
disefiados para destruir el metano, VOC y HAP antes de ser emitidos a la atmosfera.

Biogas de buena calidad (aquel con alto contenido de metano y bajo contenido de oxigeno y
nitrogeno) puede ser utilizado como combustible para desplazar el uso de combustibles
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convencionales. El valor de caldeamiento del metano esta entre los 400 y 600 Btus (Unidad
termal britanica) por pies cubico estandarizado (scf), que es aproximadamente la mitad del valor
de caldeamiento de gas natural. Los usos de biogas caen entre las siguientes categorias:
generacion de energia eléctrica, uso directo para combustible de caldera, ascenso a gas de alto
Btus y como combustible de vehiculos. Este estudio considero los proyectos de uso directo y
generacion de energia eléctrica solamente.

1.3 LIMITACIONES DEL PROYECTO

Durante nuestra evaluacion, SCS dependio de informacion proveida y varias suposiciones para
completar el modelo de recuperacion de biogas y la evaluacion econémica. El anélisis es basado
en dicha informacién y la experiencia de SCS con sistemas de coleccion y uso de biogas. Las
limitaciones incluyen:

o Estimacion de la produccion de biogés es basado en andlisis sin pruebas de campo,
observaciones del relleno y sus operaciones.

e Yaque el relleno actualmente no tiene un sistema recuperacion de biogas, el analisis
econdmico utiliza costos tipicos de sistemas semejantes en vez de informacion especifica
al proyecto.

« Las proyecciones de recuperacién de biogéas has sido preparados de acuerdo al cuidado y
habilidades ejercido por profesionales de gran reputacion en el tema de biogas, bajo
circunstancias o localidades semejantes. NO hay otra garantia, expresada o implicada,
solo las opiniones profesionales presentadas en este documento. Cambios en el uso de
predio y sus condiciones (i.e. cambios de cantidad de precipitacion, niveles de agua,
operacion, y/o cubierta final u otros) puede afectar la recuperacion del biogés. SCS no
garantiza la cantidad ni calidad del biogas disponible.

o Este Estudio de Pre-Viabilidad ha ciertas suposiciones con respecto a la disponibilidad y
accesibilidad a area del relleno sanitario para la instalacion del sistema de coleccion de
biogéas basado en la informacion disponible al momento de hacer el estudio. Hasta el
presente, existen partes del relleno que no esta disponible para la instalacién de pozos
pero podrén estarlo en un futuro. Informacién adicional con respecto a las fechas de
accesibilidad a estas partes seria necesaria para evaluar el impacto de estas en la
viabilidad del proyecto.

e Aunque una prueba de extraccion de biogas ayuda reducir las incertidumbres en la
prediccion de la recuperacion de biogas, todavia existen algunas limitaciones. Primero, la
pruebe fue ejecutada en una pequefa area del relleno sanitario y se asumié que los
resultados se la prueba pueden ser aplicados al relleno sanitario en su totalidad. Segundo,
la prueba de extraccion solamente puede indicar la cantidad de biogéas disponible durante
el periodo de ejecucion y no sobre las futuras cantidades.

« Esta evaluacién es preparada para el uso exclusivo de LMOP y USAID para este Estudio
de Pre-Viabilidad. Ningun otro individuo, conocido o desconocido a SCS es beneficiario
de este informe, o la informacion contenida en el. El uso de este informe seré su propio
riesgo. SCS no asume ninguna responsabilidad por la exactitud en la informacion
obtenida, recolectada o proveido por otras personas.
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SECCION 2.0
INFORMACION DEL PROYECTO

21 ANTECEDENTES DEL RELLENO SANITARIO

El Relleno Sanitario EI Trébol es un relleno sanitario de residuos solidos urbanos (RSU) ubicado
en la parte central de la Ciudad de Guatemala, Guatemala. El lugar consiste de un cafion de
aproximadamente 100-2500 metros de ancho y 100 m de profundidad. De acuerdo a un informe
del 1999 por Parsons Infrastructure and Technology Group, Inc. (“Informe Parsons”) a la
Agencia de Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID)?, las partes superiores del cafion
fueron rellenadas antes del 1966 y luego cerradas y ahora son un campo de futbol.

Desde el 1966, el relleno se ha extendido 650 metros a norte del campo de fatbol y cubre unas
16.2 hectareas (ha). La parte inferior (200m) del relleno es el area de operaciones activas y el
resto del relleno ha cerrado. Una carretera de servicio separa el area de disposicion actual al
norte del area clausurada al sur. La profundidad de los residuos alcanza unos 100 metros. La
Figura 201 del Informe Parsons (presentada aqui como la Figura 2-1) sefiala el area de relleno
sanitario hasta febrero del 1999.

Las operaciones del lugar son manejadas por el Departamento de Obras Publicas del
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala (“MUNI”). De acuerdo al Informe Parsons, MUNI no
limita el acceso al relleno permite que los vehiculos de residuos entra por la carretera de servicio
y deposita los residuos al norte de la carretera. Los depdsitos son desparramados por maquinaria
pesada y los guajeros recuperan materiales como vidrio y metales que podran tener valor. La
maquinaria de la MUNI transporta los residuos del norte de la carretera al &rea conocida como
“la playa” que esta al mismo nivel que la carretera. Cuando se acumulan los residuos en “la
playa”, la maquinaria municipal lleva los residuos hasta el final de “la playa y caen al cafidn.

A la fecha del Informe Parsons (1999), la MUNI no cobraba cuota por hacer depdsitos de
residuos, no aplicaba cubierta de tierra ni practicaba el manejo de lixiviado. No existe sistema de
coleccion ni de venteo de biogas en el lugar. En el 2005, el duefio del relleno - Rellenos de
Guatemala- reporto que una porcion del lugar (unas 3-4 hectareas) tiene un cubierta 40 cmy
estaba cercada y esta actualmente disponible para la instalacion de los equipos para la coleccion
de biogas. El resto del lugar es operado por la MUNI y no esta disponible actualmente para la
extraccion de biogas.

2 “Final Report, EI Trébol Landfill, Guatemala City, Guatemala” Parsons Infrastructure and Technology Group,

Inc. December 1999
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2.2 INDICES DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

En El Trébol, no existen documentos oficiales con la cantidad de depositos en el lugar. La mejor
fuente informacion con indices de disposicion es el Informe Parsons, que desarrollo estimados de
disposicion basado en un mapa topografico, fotos del lugar en 1966,1990 y 1999 y un estudio del
lugar con fecha del 1991 por la Japan International Cooperation Agency (“Informe JICA”).? El
volumen de residuos fue convertido en toneladas después de considerar los siguientes factores:

« Una gran parte de los residuos son residuos de construccion

e Enel 1998, el Huracan Match causo un gran derrumbe de tierra que aproximadamente 1
millon de metros cubicos fueron se deslizaron por el cafion.

e Como fue mencionado el Informe JICE, los residuos depositados contiene un gran
contenido de residuos. Depositados estimados en el Informe Parsons fueron reducidos
para eliminar la porcion de agua en los residuos.*

La Tabla 2-1 es un resumen de los depositos estimados del 1966 al 2004. Basado en esta
informacidn, al cierre del 2004, el relleno tenia un total de 6.2 millones de toneladas de residuos,
incluyendo 3.9 millones de toneladas de residuos sélidos urbanos (RSU) y 2.3 millones de
toneladas de residuos de construccion.

Los futuros indices de disposicion anual fueron calculados con los patrones de crecimiento en el
Informe Parsons donde se presenta un aumento de 3.35 por ciento en RSU y un 2.5 por ciento de
aumento anual en los residuos de construccion del 1995 al 2004. No hubo un estimado sobre la
capacidad total del lugar disponible. Los operadores del lugar indican que el lugar tiene
suficiente capacidad para los proximos 10 afios y no existe fecha de clausura.

SCS estimo que la fecha de clausura del relleno basado en los estimados de la cantidad de
residuo hasta el 1999 y la fraccion del cafion ya rellenada hasta el 1999. La Figura 2-1 presenta
que aproximadamente un tercio del cafién habia sido rellenado para febrero del 1999 y un 20 por
ciento adicional del area del relleno tenia residuos en el fondo. Basado en este plano, se estimo
que un 40 por ciento de la capacidad del relleno habia rellenada para febrero del 1999. Usando
los estimados de disposicion en la Tabla 2-1, se calculo 4.56 millones de toneladas de residuos
habian sido depositados hasta febrero del 1999. Esto implica un capacidad total de 11.4 millones
de toneladas. La Tabla 2.2 presenta un estimado de los futuros indices de disposicion que fueron
desarrollados con el método descrito anteriormente. Como se presenta en la Tabla, las
suposiciones de los futuros indices de disposicion y el estimado de la capacidad futura sugieren
la clausura del relleno para el 2018.

® “The Study of Solid Waste Management in Metropolitan Areas of Guatemala City.” Japan International
Cooperation Agency. September 1991

* El contenido de humedad en los residuos ya depositados (excluyendo residuos de construccién) fue calculado a
ser 62.65% en el Informe JICA. Estimados de depositos en el Informe Parsons fueron ajustados cuando se
multiplico por 46.69% compensar por el contenido de humedad de 20% (basado en la racion de contenido solidé o
37.35%/80%) que fue presentado como “tipico” en el Informe Parsons. Se debe sefialar que el contenido de
humedad de 20% es tipico de residuos estadounidense pero los residuos de paises no desarrollados tienden a tener
mayores cantidades de alimento.
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TABLA 2-1: HISTORIAL DE INDICES DE DISPOSICION
RELLENO SANITARIO EL TREBOL, GUATEMALA

RSU no ajustado

RSU ajustado

Residuos de
Construccion

Total

Afo (toneladas/afio)* | (tonelada/afio)? | (toneladas/afio) | (tonelada/afio)
1966 83,693 39,076 14,132 53,208
1967 86,686 40,474 14,485 54,959
1968 89,786 41,921 14,847 56,768
1969 92,997 43,420 15,218 58,638
1970 96,323 44,973 15,599 60,572
1971 99,768 46,582 15,988 62,570
1972 103,336 48,248 24,582 72,830
1973 107,031 49,973 25,197 75,170
1974 110,859 51,760 25,827 77,587
1975 114,824 53,611 26,47 80,083
1976 118,930 55,528 27,134 82,662
1977 123,183 57,514 27,813 85,327
1978 127,588 59,571 28,508 88,079
1979 132,151 61,701 38,961 100,662
1980 136,877 63,908 39,935 103,843
1981 141,772 66,193 40,933 107,126
1982 158,590 74,046 45,313 119,359
1983 177,402 82,829 50,161 132,990
1984 198,446 92,654 55,529 148,183
1985 222,025 103,663 61,481 165,144
1986 224,244 104,700 78,700 183,400
1987 226,485 105,746 78,660 184,406
1988 228,749 106,803 78,621 185,424
1989 231,035 107,870 78,582 186,452
1990 233,132 108,849 78,471 187,320
1991 266,383 124,374 80,433 204,807
1992 274,743 128,278 82,444 210,722
1993 283,361 132,301 84,505 216,806
1994 292,243 136,448 86,617 223,065
1995 301,398 140,723 88,783 229,506
1996 311,505 154,442 91,002 236,444
1997 321,950 150,318 93,277 243,595
1998 332,743 155,538 95,609 250,967
1999 343,897 160,556 98,000 258,566
2000 355,423 165,947 100,450 266,397
2001 367,334 171,508 102,961 274,469
2002 379,641 177,254 105,535 282,789
2003 392,360 183,193 108,173 291,366
2004 405,502 189,329 110,877 300,206
TOTAL 8,294,395 3,872,653 2,329,815 6,202,468

Notas: 1. Depositos de residuos (excluyendo residuos de construccién) antes de
ajustes dado al contenido de humedad en exceso de 20%

2. Ajuste a 20% contenido de humedad multiplicando la cantidad por
47.65%
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TABLA 2-2: PROYECCION DE FUTUROS INDICES DE DISPOSICION
RELLENO SANITARIO EL TREBOL, GUATEMALA

RSU no Residuos de Residuos Cumulativo
ajustado RSU ajustado Construccion Total en el Relleno
Afio | (toneladas/afio)! | (tonelada/afio)® | (toneladas/afio)® | (tonelada/afio) (toneladas)*
2005 419,100 195,700 113,600 309,300 6,511,768
2006 433,100 202,300 116,400 318,700 6,830,468
2007 447,600 209,100 119,300 328,400 7,158,868
2008 462,600 216,100 122,300 338,400 7,497,268
2009 478,100 223,300 125,400 348,700 7,845,968
2010 494,100 230,800 128,500 359,300 8,205,268
2011 510,700 238,500 131,700 370,200 8,575,468
2012 527,800 246,500 135,000 381,500 8,956,968
2013 545,500 254,800 138,400 393,200 9,350,168
2014 563,800 263,300 141,900 405,200 9,755,368
2015 582,700 272,100 145,400 417,500 10,172,868
2016 602,200 281,200 149,000 430,200 10,603,068
2017 622,400 290,600 152,700 443,300 11,046,368
2018 497,916 232,478 121,154 353,632 11,400,000
TOTAL 7,187,616 3,356,778 1,840,754 5,197,532 11,400,000

Notas: 1.Dep6sitos de residuos (excluyendo residuos de construccion) antes de ajustes dado al contenido de
humedad en exceso de 20%, asumiendo un aumento anual de 3.35%

2. Multiplicado por 46.69% para ajustar la cantidad a tener un contenido de humedad de 20%
3. Asume un aumento anual de 2.5% en la disposicion de residuos de construccion
4. Cantidad de residuos en el lugar a partir del 1/1/2005

No todos los residuos depositados estan disponibles para la produccion de biogas. Como fue
sefialado anteriormente, el Informe Parsons describe el derrumbe de tierra en el 1998 donde
aproximadamente 1 millon metros cubicos de residuos se deslizaron en el cafion. Un derrumbe
semejante pero mas pequefio ocurrié en el 1990 donde se deslizaron alrededor de 140,000 yardas
cUbicas en el cafion. La Figura 2-1 sefiala que el fondo del cafidn esta cubierto por residuos.
También existen areas del relleno ya cerradas que no estan disponible para la extraccién de
biogéas porque hay edificado casas o0 las areas son para de las operaciones de reciclaje. EIl Informe
Parsons ha cuantificado la cantidad de residuos no disponible dado a los derrumbes de tierra. El
analisis del Informe Parsons solamente incluye la disposicion de residuos durante 1985-1998 y
no provee informacion sobre la disponible de residuos depositados antes del 1985 para la
extraccion de biogas. La omision de estos depdsitos se basa en que residuos en el lugar antes del
1985 no generaran biogas. SCS acepta esta omision ya que las proyecciones de modelo de biogas
para los paises en desarrollo (donde una gran cantidad de alimentos es depositada) sefialan un
rapido decrecimiento en la produccién de biogas. La Tabla 2-3 presenta un resume de los
estimados de al cantidad de residuos disponible para la produccion de biogéas a partir del 2005,
basado en los estimados en la Tabla 5-1 del Informe Parsons (asumiendo que todos los residuos
depositados después de 1998 estan disponibles)
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TABLA 2-3: ESTIMADO DE RESIDUOS DISPONIBLES PARA PRODUCCION DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL, GUATEMALA

Residuos de Total de
Residuos de Total de fraccion Construccién Residuos

RSU ajustado Construccién Residuos Disponible [ RSU disponible disponible disponible

Afio (tonelada/afio) | (toneladas/afio) | (tonelada/afio) (%) (toneladas/afo) | (toneladas/afio) | (toneladas/afio)
1985 103,663 61,481 165,144 60% 62,198 36,889 99,087
1986 104,700 78,700 183,400 60% 62,820 47,220 110,040
1987 105,746 78,660 184,406 50% 52,873 39,330 92,203
1988 106,803 78,621 185,424 50% 53,401 39,311 92,712
1989 107,870 78,582 186,452 0% 0 0 0
1990 108,849 78,471 187,320 100% 108,849 78,471 187,320
1991 124,374 80,433 204,807 100% 124,374 80,433 204,807
1992 128,278 82,444 210,722 100% 128,278 82,444 210,722
1993 132,301 84,505 216,806 100% 132,301 84,505 216,806
1994 136,488 86,617 223,065 100% 136,448 86,617 223,065
1995 140,723 88,783 229,506 100% 140,723 88,783 229,506
1996 145,442 91,002 236,444 100% 145,442 91,002 236,444
1997 150,318 93,277 243,595 0% 0 0 0
1998 155,358 95,609 250,967 0% 0 0 0
1999 160,556 98,000 258,566 100% 160,556 98,000 258,566
2000 165,947 100,450 266,397 100% 165,947 100,450 266,397
2001 171,508 102,961 274,469 100% 171,508 102,961 274,469
2002 177,254 105,535 282,789 100% 177,254 105,535 282,789
2003 183,193 108,173 291,366 100% 183,193 108,173 291,366
2004 189,329 110,877 300,206 100% 189,329 110,877 300,206
TOTAL | 2,798,6670 1,783,181 4,581,851 78% 2,195,504 1,381,000 3,576,504

Notas: 1.EI 40%-50% de los residuos in el 1985-1988 no estan disponible para la generacion de biogas ya que estas

areas estan d

esarrolladas

2. Residuos depositados en 1989 y 1997-1998 se deslizaron en el cafién dado a los derrumbe de tierras
3. La cantidad de residuos de construccion es presentada pero se anticipa que la contribucién de estos sea

minima.

Como se presenta en la Tabla 2-3, se calculo que alrededor del 78 por ciento de los residuos
depositados entre 1985 y 2004, o 3, 576,504 toneladas, estan intactas y ubicadas en lugares
accesibles para la extraccion de biogas. Se debe sefialar que esas cantidades incluyen los residuos
de construccidn que tiene muy poca materia organica y se espera que produzcan minimas
cantidades de biogés. Por lo tanto, solamente los totales de RSU son utilizados para proyectar los

indices de recuperacion de biogas.

2.3

COMPOSICION DE RESIDUOS

La composicién de residuos es muy importante para evaluar un proyecto de recuperacion de
biogés, especialmente el contenido de materia organica, contenido de humedad y la
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degradabilidad de varias fracciones de los residuos. Por ejemplo, relleno sanitarios con grandes
cantidades de alimentos (materia de alta degradabilidad) tienden a generar el biogas mas rapido
pero por un plazo de tiempo mas corto. El efecto de composicion de residuos en la generacion de
biogas es discutida en detalle en el Seccion 4.

La Tabla 2-4 presenta un resumen de la composicion de los residuos en El Trébol, basado en los
informes ya publicados. No hubo informacidn sobre la composicion de los residuos en el relleno
disponible durante la prueba de extraccion dado método de perforacion utilizado para instalar los
pozos de extraccion.

TABLA 2-4: DATOS SOBRE COMPOSICION DE RESIDUOS

COMPONENTE EE’S*%EJ'(?Q ([3/5

Alimentos y Césped 50.4
Papel y Carton 18.1
Plasticos 10.1
Cuero, Textiles, Hueso 4.8
Metales 2.2
Vidrio 1.6
Cenizas, Residuos de construccion 6.1
Materia No Organica 6.7

TOTAL 100.0

Fuente: Tabla 2.5 del “Programa de Modernizacion del Manejo
de Desechos Solidos en la Ciudad de Guatemala”
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3.1

SECCION 3.0
PROGRAMA DE PRUEBA DE EXTRACCION DE BIOGAS

INFORMACION SOBRE LA PRUEBA DE EXTRACCION

En el relleno sanitario El Trébol, se llevo acabo una prueba de extraccién de biogas. Los
objetivos de esta prueba de extraccion fueron:

Medir la presién del vacid y flujo mientras se extrae el biogas del relleno
Medir los niveles de metano del biogas extraido durante la prueba de extraccién

Medir la presion del vacio en la sondas para estimar la influencia del vacio lateral de la
prueba de extraccién

Medir los niveles de oxigeno del biogas extraido para verificar si existe filtracion del aire
a través de la cubierta de tierra

Utilizar los resultados de la prueba de extraccion para refinar las proyecciones de
recuperacion de biogas

Generalmente, la prueba de extraccion consiste de los siguientes equipos:

Un total de tres pozos verticales de extraccion (Pozo 1, 2 y 3). Pozo 1 alcanzo los 75 pies
(aproximadamente 23 metros) de profundidad. Pozos 2 y 3 alcanzaron los 100 pies
(aproximadamente 30 metros). Los pozos de extraccion fueron instalados en forma
triangular con alrededor de 150 a 200 pies (45 - 60 metros) entre ellos. La Figura 3-1
presente un diagrama tipico con la construccién de los pozos. Los formularios de la
construccidn de los pozos se pueden encontrar en el Anexo A.

Un total de nueve sondas de monitoreo de presidn y gas. Se instalaron tres sondas por
cada pozo. Las sondas tenian una profundidad de 2 metros y se instalaron en linea recta a
distancias de 5, 15, y 25 metros de cada pozo. La Figura 3-2 describe la construccion
tipica de las sondas de monitoreo.

Una bomba de succion eléctrica (ventilador) fue utilizada para ejercer un vacio en los
pozos y poder extraer el biogas de ellos. La bomba de succién fue conectada un
generador eléctrico portatil diesel.

Interconexion de los pozos y la bomba con tuberia no perforada. Se instalaron valvulas de
control de flujo en cada pozo y en la bomba para ajustar la presion del vacio y flujo en el
sistema y en cada pozo. La Figura 3-3 es un diagrama con la instalacion tipica de una
prueba de extraccion de biogés.

Equipo de medicion de gas, flujo y presion. Se tomaron mediciones de la calidad de
biogas (metano, oxigeno) y presion estatica con un LandGEM 500 Infrared Gas Analyzer
(GEM 500). También se tomaron mediciones de flujo del biogas con un Accu-Flow
meter y el GEM 500.
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SCS contrato a una compafiia local, Perfosonda - Guatemala, C.A (Perfosonda), para los trabajos
de perforaciones y a un contratista local, Técnicas, Equipos y Servicios (T.E.S), para la
construccién de los pozos, instalacion de las nueves sondas de monitoreo, bomba de succion,
generador y la tuberia para la interconexion de la bomba de succion con los pozos. SCS Field
Services provey6 supervision durante la construccion, monitoreo los pozos y sondas y tomo
datos de estos.

3.2 ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PRUEBA DE EXTRACCION

Durante nuestra visita inicial en abril del 2004, SCS reunié con representantes de USAID,
Ciudad de Guatemala y los duefios privados para discutir la construccion de los pozos y los
objetivos de la prueba de extraccion. Personal de SCS, USAID, Ciudad de Guatemala y los
duefios visitar el relleno para establecer el lugar para la pruebe de extraccién y la ubicacién
especifica de los pozos. Varias semanas después, Perfosonda movilizo su equipo y personal al
relleno para comenzar los trabajos de perforaciones.

El personal de SCS regreso al lugar en junio del 2005 para supervisar la etapa final de
construccién de los pozos y demas elementos para la prueba. La construccion contindo durante el
mes de junio y julio. SCS regreso al relleno la Gltima semana de julio para comenzar la prueba de
extraccion.

Durante la construccion de los tres pozos de extraccion, se observaron altos niveles de lixiviados
en cada uno de los tres pozos. Dado a la temporada de lluvia en Guatemala incluyendo los meses
de verano, el problema de lixiviado continuo durante la prueba. Cada pozos fue bombeado por 2
dias para reducir los niveles de lixiviados de las areas con tuberia perforada de los pozos. Con el
bombeo de lixiviado se pudo vaciar unos 20 pies de la tuberia perforada en el Pozo 1. No hubo
éxito durante el bombeo en el Pozo 2 dado a material plastico que obstruyo las bombas de
lixiviado. En el Pozo 3, se pudo vaciar unos 7 pies pero los liquidos seguian entrando a la
tuberia.

Programa de Prueba: Condiciones Pasivas

Durante la mafiana del 26 de julio, antes del arranque de la bomba de succion y comenzar la
prueba bajo condiciones activas, el técnico tomo mediciones de calidad gas y presion del sistema
para establecer las condiciones estaticas (pasivas) del sistema para luego compararla con los
resultados de la prueba bajo condiciones activas. La Tabla 3-1 presenta un resumen de
condiciones promedios estaticas en cada punto de monitoreo. Resultados adicionales del
monitoreo se pueden encontrar en el Anexo A.

Por lo general, se observo que la calidad de gas fue buena bajo condiciones estéaticas (i.e altos
contenido de metano con poco o nada de oxigeno). El Pozo 2 tuvo un bajo contenido de metano
(19.3%) y niveles elevados de oxigeno (13.3%) y gas balance (mayormente nitrogeno) (52.7%) y
una sonda de monitoreo (3%) tuvo un bajo contenido de metano (1.7%) con altos nivel de oxigeno
(18.7%) y gas balance (75.9%). Estos datos sugieren que filtracidn de aire en las muestras de gas
0 poco biogéas en el pozo y sonda.



TABLA 3.1: PROGRAMA DE PRUEBA DE EXTRACCION CONDICIONES
ESTATICAS (26 DE JULIO DEL 2005)

Presion Estética
Lugar Metano (%) Oxigeno (%) (in.w.c.)
EW-1 56.4 0.1 0.0
Sonda 1A 55.9 0.1 -
Sonda 1B 55.0 0.2 -
Sonda 1C 56.4 0.2 -
EW-2 19.3 13.3 0.0
Sonda 2A 514 0.1 --
Sonda 2B 37.6 0.1 --
Sonda 2C 41.3 0.1 --
EW-3 52.6 0.2 0.0
Sonda 3A 1.7 18.7 --
Sonda 3B 59.8 0.1 --
Sonda 3C 67.8 0.1 --

Se tomaron mediciones de presidn estatica en los pozos solamente y todas las mediciones de los
pozos resultaron tener cero presiones estaticas. Esto sugiere que hay una cantidad limitada de
biogés en el relleno posiblemente por factores como la falta de cubierta y cantidades limitadas de
gas generado entre otros.

Programa de Prueba: Condiciones Pasivas

Durante el 29 de julio, se encendié la bomba de succion para establecer condiciones activas de
extraccion. Durante ese periodo, los pozos fueron monitoreados de dos a cuatro veces al dia para
tomar mediciones de metano, didxido de carbon, oxigeno, gas balance, presion estatica y flujo.
También se tomaron mediciones de metano, didxido de carbon, oxigeno, gas balance y presion
estatica en las sondas de dos a cuatro veces al DIA.

Datos de Pozo de Extraccién--

El monitoreo completado durante la prueba de extraccion demostro que los Pozos 1y 3 tenian
buena calidad de biogés (46% o mas de metano). Sin embargo, el Pozo 2 tuvo gas de baja calidad
(bajos niveles de metano con alto nivel de oxigeno) durante la mayor parte de la prueba con un
promedio de 28 por ciento de contenido de metano. Adicionalmente durante la prueba de
extraccion, no se pudo medir el flujo de gas en el Pozo 2 indicando que los altos niveles de
lixiviados obstruian la tuberia perforada previniendo la entrada del biogas al pozo. Aunque se
observo buena calidad de biogas en el Pozo 3, los flujos de gas eran bajos o cero, sefialando que
los niveles de lixiviado obstruian intermitentemente el paso de biogas al pozo.

Dado a la falta de flujo en Pozos 2 y 3, solamente se considero los resultados del Pozo 1 para
evaluar la recuperacion de biogés en el relleno sanitario. La Tabla 3-2 presenta un resumen de
los resultados del monitoreo del Pozo 1, con los promedios de los valores tomados cada DIA. La
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Figura 3-4 es una grafica presentando los valores de flujo y contenido de metano del Pozo 1. El
Anexo A incluye todos los datos de monitoreo en los pozos y las nueve sondas durante la prueba.

TABLA 3.2: RESUMEN DE RESULTADOS DE MONITOREO EN POZO 1

Di6oxido de Gas Flujo de vacio del
Metano carbon Oxigeno | Balance Presion biogéas Sistema
DIA (%) (%) (%) (%) (in.w.c.) (cfm) (in.w.c.)
29-jul-05 54.2 42.6 0.7 2.7 -3.8 215 19-30
30-jul-05 54.3 41.8 0.5 4.1 -6.5 34.8 38
1-ago-05 53.8 41.7 0.6 3.9 -12.1 46.0 28-32.5
2-ago-05 534 41.5 0.7 4.4 -16.4 52.7 25.6-26.6
3-ago-05 495 41.6 0.7 6.3 -23.8 61.0 30
4-ago-05 46.8 41.1 0.7 115 -22.3 51.7 30
5-ago-05 46.5 40.9 0.6 12.0 -19.1 47.0 28-33
8-ago-05 47.8 40.4 0.5 11.3 -15.2 46.3 29-32
9-ago-05 47.3 40.3 0.6 11.8 -14.5 47.3 30-33
Promedio 504 41.3 0.6 7.5 -14.8 454 30
Promedio del 4al 9 | 7 4 40.7 0.6 11.6 -17.8 48.1 31
de agosto

FIGURA 3.4: DATOS DE FLUJO Y METANO DEL POZO 1
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La tabla y figura demuestran que el Pozo 1 tuvo flujos bajos de biogas con buena calidad de
biogas (alrededor de 54%). Segun continuo la prueba, los flujos de biogas aumentaron,
alcanzando los 61 pies cubicos por minuto (cfm) en el 5to dia tras el arranque del sistema. A su
vez, la calidad de metano se mantuvo constantes durante los primeros dias y disminuyo durante
el 5to y 6to dia de extraccion activa.
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Desde el 6to DIA hasta el final de la prueba (los dias 4 hasta el 9 de agosto) los flujos de biogas
y contenido de metano se establecieron con unos promedios de 48 cfm y 47 por ciento de metano
durante ese periodo. Esto indica que la prueba de extraccion alcanzo las condiciones estables
donde los indices de extraccion asimilan los indices de generacion de biogas. La presion del
vacio durante ese periodo fue de aproximadamente 31 pulgadas de columna de agua (in. w.c.)

Datos de Sondas de Monitoreo--

Como se menciono anteriormente, se instalaron un total de nueve sondas de monitoreo. El
objetivo de estas sondas es para medir la calidad de biogas y la presion estaticas a distintas
distancias de cada pozo para estimar el “radio de influencia” de casa podo a su vez el volumen de
residuo dentro de este radio de cada pozo. El indice de recuperacién de biogas de la prueba de
bomba puede ser aplicado a todo el relleno para estimar el potencial de recuperacion del todo el
lugar.

El mejor indicador para establecer si una sonda de monitoreo esta dentro del radio de influencia
de un pozo es cuando existe un presion del vacio en la sonda. Otro indicador es la decrecimiento
del contenido de metano acompafiado con un aumento de las concentraciones de oxigeno y gas
balance.

Ya que los Pozo 2 y3 estaban inundados con lixiviados y no fueron considerados en esta
valuacion, los datos de esas 6 sondas no fueron evaluadas. Durante la prueba de extraccion, no se
observo presion del vacio en ninguna de las tres sondas de monitoreo del Pozo 1. Sin embargo,
se observo un deterioro en la calidad de biogas en la Sonda 1-C ubicada a 25 metros del Pozo 1,
indicando que la Sonda 1-C estaba dentro del “radio de influencia” del Pozo 1. En las Sondas 1-
Ay 1-B no se observo ningun deterioro en la calidad de biogas. Esto posiblemente se debe a que
la influencia del pozo no se extendia verticalmente (estas sondas son llanas y estan mas cercas al
Pozo que la Sonda 1-C).

La Tabla 3-3 presenta un resumen de los datos de monitoreo de la Sonda 1-C. Todos los datos de
las sondas se pueden encontrar en el Anexo A.
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TABLA 3-3: DATOS DE MONITOREO DE PRUEBA DE EXTRACCION - SONDA 1-C

Dioxido de
Metano carbon Oxigeno Gas Balance Vacio en Sonda

Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
26-jul-05 56.4 41.6 0.2 1.8 0.0
29-jul-05 56.5 41.9 0.2 1.4 0.0
29-jul-05 56.5 41.9 0.2 1.4 0.0
29-jul-05 55.3 42.3 0.1 2.3 0.0
29-jul-05 52.9 41.0 0.2 59 0.0
30-jul-05 53.7 41.2 0.2 4.9 0.0
30-jul-05 45.6 40.3 0.2 13.9 0.0
30-jul-05 41.0 39.7 0.6 18.7 0.0
30-jul-05 39.1 38.0 0.7 22.2 0.0
1-ago-05 45.3 39.2 1.0 14.5 0.0
1-ago-05 22.9 35.0 14 40.7 0.0
1-ago-05 131 30.7 2.2 54.0 0.0
2-ago-05 47.0 38.2 0.7 14.1 0.0
2-ago-05 16.6 30.0 2.5 50.9 0.0
2-ago-05 7.6 27.4 29 62.1 0.0
3-ago-05 0.0 175 5.0 77.5 0.0
3-ago-05 0.0 171 5.0 77.9 0.0
3-ago-05 0.0 15.6 5.7 78.7 0.0
4-ago-05 0.0 13.8 7.4 78.8 0.0
4-ago-05 0.0 12.6 7.8 79.6 0.0
4-ago-05 0.0 12.0 7.5 80.5 0.0
5-ago-05 0.0 13.2 5.5 81.3 0.0
5-ago-05 0.0 12.2 6.6 81.2 0.0
5-ago-05 0.0 12.1 6.6 81.3 0.0
8-ago-05 0.0 12.2 6.7 81.1 0.0
8-ago-05 0.0 12.9 6.6 80.5 0.0
8-ago-05 0.0 125 6.2 81.3 0.0
9-ago-05 0.0 11.0 9.7 79.3 0.0
9-ago-05 0.0 11.0 9.4 79.6 0.0
9-ago-05 0.0 10.8 9.4 79.8 0.0

3.3 INTERPRETACION DE RESULTADOS DE PRUEBA DE EXTRACCION

SCS utilizo los resultados de la prueba de extraccién para proyectar los indices de recuperacion
de biogas del relleno sanitario (vea la Seccion 4). El procedimiento general describiendo la
manera en que se utilizan estos resultados esta continuacion:
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Estimar el méximo indice flujo bajos condiciones estables en el area de prueba de
extraccion. Este flujo es el maximo flujo que se observo durante la prueba y que no tuvo
filtracion del area. Basado en los datos de la prueba, SCS entiendo que el flujo promedio
de biogas observado durante el periodo del 4 al 9 de agosto (presentados en la Tabla 3-2)
es el flujo bajo condiciones estables ya que los flujos y las concentraciones se
mantuvieron constantes durante ese periodo. El indice promedio de recuperacion de
biogas observado durante esos dias fue de 48.1 cfm o 81.7 metros cubicos por hora
(m>/hr) con 47.1 por ciento de metano, que es igual a 45.3 cfm o 77 m*/hr con 50 por
ciento de metano.

Estimar el radio de influencia (ROI) de los pozos de extraccion. Como se menciono
anteriormente, hay evidencia que la influencia del Pozo se extendi6 hasta la Sonda 1-C
ubicada a unos 25 metros del Pozo. Como practica general en la industria, los pozos de
extraccion usualmente tiene un ROI de 1.25 a 2.5 veces la profundidad del pozo,
dependiendo de la construccion del pozo, permeabilidad de los residuos y otros factores.

Se espera que la permeabilidad de los residuos en este relleno sea poca porque esta
ubicado dentro de un clima muy mojado y contiene una gran cantidad de residuos
organicos y himedos. La presencia de altos niveles lixiviados fue confirmada en los
formularios de construccién en el Anexo A donde se sefiala que los niveles de liquidos
estan entre los 21 y 29 pies bajo la superficie. Esta baja permeabilidad de los residuos
sugiere que el ROI esta cerca de radio mas bajos dentro del rango tipico. Tomando en
cuenta esta informacion y los resultados de la prueba de extraccion, SCS estimo que el
ROI promedio del Pozo 1 bajo condiciones estables es 1.5 veces la profanidad de 23
metros o alrededor 35 metros.

Usando esta ROI de 35 metros, el volumen de residuo dentro del radio de influencia del
Pozo durante la prueba es de 178,312 metros cubicos. La Figura 3-5 es un diagrama
tipico de las “zonas de influencia” teorética bajo condiciones activas.

Estimar el indice de recuperacion de biogas de la prueba de extraccién en pies cubico de
biogas por afio por libra de residuo. Este requiere estimar la densidad de los residuos en
el relleno para luego aplicar esa densidad calculada al volumen de residuo en la zona de
influencia del Pozo 1. En la Seccion 4.2 del Informe Parsons se encuentran datos sobre el
volumen de residuos y toneladas in-situ hasta febrero del 1999 (5, 651,049 m®y 4,
544,730 toneladas) que resulta en una densidad de 1,230 libras por yarda cubica. Esta
densidad se aplica al volumen estimado de residuos en el radio de influencia de la prueba
de extraccion y resulta ser unas 143,043 toneladas. El flujo de 45.3 cfm es igual a 23.9
millén de pies cabicos por afios para un indice de recuperacién de 0.083 pies cubicos por
libra por afo.

Extrapolar el indice de recuperacion de la prueba de extraccion a la cantidad total de los
residuos disponibles para la recuperacién de biogés en el relleno sanitario. Esto es
posible al multiplicar el indice de recuperacién de la prueba por la cantidad de
toneladas in-situ en el 2004 de la Tabla 2-3 (3, 756,504 toneladas). Siguiendo este
método, se espera que la recuperacion total de biogéas del relleno sanitario si se instala
un sistema comprensivo de coleccién sea de 1,130 cfm (1,920 m/hr). El estimado del
indice de recuperacion potencial se uso para modificar las proyecciones de
recuperacion de biogas en la Seccion 4.
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SECCION 4.0
PROYECCIONES DE RECUPERACION DE BIOGAS

4.1 INTRODUCCION

Para proyectar los indices de recuperacion de biogés en el Relleno Sanitario El Trébol, SCS
utilizo los resultados de la prueba de extraccion (vea Seccion 3) para modificar los parametros de
modelo matematico. Especificamente se utilizo, el indice proyectado de 1,130 cfm (1,920 m3/hr)
para todo el relleno sanitario para evaluar el modelo y hacer modificaciones segun fueron
necesarias. EI método especifico del modelo se presenta a continuacion.

4.2 MODELO MATEMATICO DE BIOGAS

El biogas es generado mediante la descomposicion anaerdbica de los residuos sélidos en el
relleno sanitario. Ese esta compuesto aproximadamente de 40 a 60 por ciento de metano, siendo
diéxido de carbdn uno de los principales compuestos del porcentaje restante. El indice de
generacion de biogas esta relacionado principalmente con el tipo de residuo depositado, el
contenido de humedad del mismo y la edad de los residuos. Es ampliamente aceptado en la
industria el hecho de esta indice de generacion de biogas sea representado con una ecuacion de
primer orden.

Para estimar el indice potencial de recuperacién de biogas del relleno sanitario, SCS utilizo un
modelo matematico, basado en la ecuacion de primer orden empleada por el Modelo de
Emisiones de biogas (LandGEM) de la U.S. EPA. El modelo SCS es presentado en detalle a
continuacion.

Modelo SCS

SCS ha desarrollado un modelo de decaimiento de primer orden para estimar el potencial de
recuperacion de biogas en relleno sanitarios (Modelo SCS). Este modelo es esencialmente una
version modificada del modelo LandGEM de la EPA. EI modelo SCS fue desarrollado en base a
informacion real de recuperacion de biogas de mas de 150 sitios en los Estados Unidos.

Al momento de calibracion del modelo, SCS identifico el comportamiento de los datos
recolectados que fueron usados para desarrollar el modelo. Especificamente, aparentemente
diferentes valores del potencial maximo de generacion de metano (L,) y el indice de decaimiento
de metano (k) era apropiados dependiendo de la cantidad de precipitacion en cada relleno
sanitario.

El modelo SCS también usa un acercamiento alterno al modelo convencional, el cual estima la
recuperacion en forma directa. Este acercamiento requiere una evaluacion o estimacion de la
cobertura presenta y futura del sistema de recuperacion de biogas, generalmente definida como la
fraccion del relleno sanitario bajo recuperacion activa del biogas. Existen varios factores que
podrian afectar la cobertura del sistema, entre ellos estan: el espacio entre pozos y la profundidad
de los mismos, la profundidad de las perforaciones de los pozos, la presencia de un
recubrimiento con geomembrana o un sistema de recubrimiento de permeabilidad baja, tipo de
relleno sanitario y su profundidad, las condiciones del sistema de recuperacion de biogas y otros
factores operacionales y de disefio.



SCS utilizo el modelo para estimar los indices de recuperacion de biogés para el relleno sanitario
hasta el 2030 usando los siguientes criterios y suposiciones:

Historia de Disposicion de Residuos - Los indices pasados y futuros utilizados en el
modelo estan en la Tabla 2-3. La clausura del relleno esta pautada para el 2018 cuando el
relleno alcanza la capacidad estimada de 11.4 millones de toneladas (U.S.)

Como se presento en la Seccion 2, los indices de disposicion solamente incluyen residuos
depositados después del 1984 y excluyen residuo de construccion. Los residuos
deslizados en el cafion como resultado de los derrumbes de tierra o en area ya
desarrolladas también fueron excluidos de los indices de disposicion.

Contenido de Metano - SCS ha estimado el futuro contenido de metano como 50 por
ciento.

indice de Decaimiento de Metano [K] - El indice de decaimiento de metano esta
relacionado al contenido de humedad de los residuos, la disponibilidad de nutrientes, el
pH y la temperatura. Como se ha mencionado anteriormente, SCS he reconocido estas
diferencias y consecuentemente ha desarrollado diferentes valores de k para diferentes
niveles himedos y secos, de una base de datos de recuperacion de biogas. Para la
evaluacion del El Trébol, SCS empleo tres diferentes valores de k basado en la
degradabilidad de los diferentes componentes de los residuos (vea la discusion presentada
mas adelante sobre al alimentacion del modelo).

Potencial de Recuperacién de Metano [L,] - El Potencial de recuperacién de metano es
la cantidad de metano producido por una unidad de masa de residuos proveyendo
suficiente tiempo. El L, esta relacionado con el contenido orgénicos en los residuos. Para
el relleno sanitario EI Trébol, SCS comenz6 con el valor tipico de Lo de 85 metros
cubicos por tonelada métrica (tonne) (2,723 ft3/ton) para recuperacion basad en los
valores recomendados en el documento EPA AP-42 de 100 metros cubicos por tonne
para el modelo de generacion de biogas y con méaxima eficiencia de coleccién de biogas
de 85 por ciento. Este valor fue modificado basado en la racion de contenido organico de
los residuos estadounidense versus los residuos guatemaltecos (vea la discusion en la
alimentacion del modelo presentada mas adelante).

Cobertura del Sistema de recuperacion de biogas - Varia. El modelo estima tanto el
potencial recuperable de biogas asumiendo que la cobertura del sistema es del 100 por
ciento, como el total recuperable proyectado el cual se basa en estimados de cobertura del
sistema. La cobertura del sistema es la medida de fraccion de los residuos que se
encuentra bajo recoleccion activa.

El factor de cobertura del sistema de biogas esta basado en criterio y considera varios
factores entre estos estan: si el relleno sanitario sigue activo o ya ha sido clausurado, tipo
de construccién de los pozos y el sistema, nivel de operacion proveido, probabilidad de
los componentes del sistema (tuberia y pozos) sean damnificado durante las opera del
lugar, rapidez de reparacion de dafios al sistema, niveles de lixiviado en los pozos. Este
valor cae en un rango de O (para rellenos sin sistema) al 100 (para rellenos con sistema
excelente).
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Modificaciones en la cobertura del sistema puede variar si se espera que el sistema de
recoleccion sea expandido periddicamente o si otros cambios al sistema son anticipados
(Por ejemplo, clausura del relleno o recubrimiento parcial, aumento de flujos dado a la
presencia de material adicional). Relleno sanitarios activos tienden a tener un factor de
cobertura mas bajo que los rellenos ya clausurados debido a las interferencias causadas
por las operaciones.

Para esta evaluacion, SCS asumio que un sistema comprensivo de coleccion sera
expandido regularmente a las nuevas areas de disposicion. La estimacion de la cobertura
del sistema asumiod que abr acumulacién de lixiviado dado al clima mojada de la Ciudad
de Guatemala pero que la practica de manejo de lixiviado como el bombeo de los pozos
serd empleada para limitar los efectos del lixiviado en la recuperacion de biogas.
Finalmente, SCS asumio que un nivel moderado alto de habilidades y recursos seran
empleados. Para este informe, la cobertura del sistema sera de 65 por ciento durante los
afios en que el relleno sanitario este operando (hasta el 2018) y 70 por ciento tras la
clausura del relleno.

Es importante notar que ademas de la variabilidad de la cobertura del sistema y el nivel de
operacion y mantenimiento, también existe la incertidumbre intrinseca que presenta el modelo
matematico.

Alimentacién del Modelo--

Para estimar el indice de decaimiento del metano (k) y el potencial de recuperacion de metano
(Lo), SCS tomo en consideracion la composicidn tipica de los residuos depositados en EIl Trébol.
SCS comparo la composicion de los residuos del sitio con los datos de caracterizacion de la U.S.
EPA. Estaos datos estan presentados en al Tabla 4-1.

Una diferencia importante en particular entre las dos series de datos es que los residuos del El
Trébol contienen un cantidad mayor de alimentos (el cual es altamente degradable) comparado
con los residuos tipicos de los Estados Unidos. Debido a que los alimentos son altamente
degradable, producen biogas mas rapido pero en un periodo mas corto. Por lo tanta, una grafica
de recuperacion de biogas para los residuos con contenido de alimentos, césped y otros residuos
de alta degradacion mostrara una pendiente bastan pronunciada (alcanzando el flujo méximo mas
rapido) en un periodo de tiempo menor que una para residuos de menor degradacion. En el
modelo, este efecto se refleja en le parametro k (indice de decaimiento de metano).

Mas adelante, los residuos en el relleno sanitario El Trébol contienen una fraccion més alta de
contenido organico y contenido de humedad que los residuos en los EEUU primeramente
causado por los residuos de alimentos. El alto contenido organico resulta en un incremento
potencial de la generacion de metano por tonelada de residuos. Sin embargo, un incremento en el
contenido de humedad (que es inerte) resultara en una disminucion del potencial de generacion
de metano por tonelada de residuo. En el modelo, estos efectos son reflejandoos en el pardmetro
L, (potencial de recuperacion de metano). Ya que la estimacion de disposicion de residuos fueron
ajustados para compensar por un contenido mayor de 20 por ciento de humedad (valor tipico de
los residuos estadounidense), no es necesarios mas modificaciones por cuenta del alto contenido
de humedad en el relleno sanitario El Trébol
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TABLA 4-1: COMPARACION DE COMPOSICION DE RESIDUOS (%)

Relleno Sanitario | Relleno tipico Categoria de indice de
Materia El Trébol u.S. Degradabilidad Decaimiento (k)
Alimentos® 37.8 11.5 Réapida 0.220
Cesped* 6.3 5.6 Réapida 0.220
Otra Material Orgéanica 0.0 1.6 Réapida 0.220
Cesped* 6.3 5.6 Mediana 0.044
Papel 18.1 26.6 Mediana 0.044
Materia 0.0 10.3 Lenta 0.011
Goma, Cuero, Textiles, Hueso 4.8 6.9 Lenta 0.011
Plasticos 10.1 9.7 Inerte 0.0
Metales 2.2 5.4 Inerte 0.0
Vidrio 1.6 5.3 Inerte 0.0
Otra Materia Inorganica 12.8 114 Inerte 0.0

Notas: 1. Datos del EI Trébol son de la Tabla 2.5 in “Programa de Modernizacion del Manejo de Desechos
solidos en la Ciudad de Guatemala.”

2. Datos de los EEUU reflejan datos de RSU depositadas del 1995 (fuente: USEPA, June 2002.
Municipal Solid Waste in the United States: Facts and Figures - Table 3), y se le afiadieron
residuos de construccion (fuente: California Integrated Waste Management Board. 1999
California Statewide Waste Disposal Characterization Study).

3. Datos proveidos incluye alimentos y césped en una sola categoria. SCS asumié que un 75 por
ciento del material organico es alimentos y que el restante 25 por ciento es césped.

4. Asumid un 50 por ciento de césped ser de alta degradabilidad y el restante 50 por cierto a ser de
degradabilidad moderada

El enfoque especifico para el desarrollo de cada parametro es descrito enseguida.

Potencial de Recuperacion de Metano--Lo fue derivado modificando el valor estimado de Lo
para rellenos sanitarios de los Estados Unidos basado en la razon de porcentaje de residuos
organicos de los EEUU versus los residuos organicos en el Trébol. La Tabla 4-2 muestra los
resultados del calculo del valor Lo.

TABLA 4-2: CALCULO DEL VALOR Lo

Rellenos Sanitario de EEUU | Relleno El Trébol Razon: El Trébol /U.S.

Orgéanico % 68.2% 73.3% 1.075
Peso Seco % 80.3% 80.0% 1.00
Valor Lo 85 m*/Mg 91.4 m*/Mg 1.075

El valor para del potencial de recuperacién de metano (Lo) para el relleno sanitario EI Trébol fue
estimado como 91.4 metros cubicos por tonne (2,927 ft3/tonelada).
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indice de Generacion de Metano--El valor de k refleja la fraccion de residuos que se
descomponen en y produce metano en un afio. Un acercamiento alterno para la estimacion del
valor k para un relleno sanitario es asignar los valores de k para diferentes porciones del total de
los residuos recibidos. Estudios de laboratorio has sugerido que residuos organicos de alta
degradacion tales como los alimentos se descomponen 5 veces mas rapido que residuos de
degradacion media tales como papel, y 20 veces mas rapido que los de degradacion baja tales
como textiles.” Debido a que el contenido de humedad en relleno sanitario afecta
significativamente los indices de degradacion, los valores de los indices de degradacion para
residuos de alta, media y baja degradacion variaran con la humedad también. Sin embargo, la
relacion entre los diferentes indices de degradacion se mantendra constantes.

La utilidad de evaluar indices de degradacién para diferentes componentes en los residuos, es
que provee una herramienta para comparar los valores de k de relleno sanitarios de Estados
Unidos con los valores de relleno sanitarios fuera de los Estados Unidos, los cuales usualmente
difieren en la composicion de residuos. El procedimiento esta basado en la suposicion queque los
residuos alta media y baja degradacion tendran valores fijos de ka para una humedad
determinada en un relleno sanitario. Usando la precipitacion promedio anual para representar las
condiciones de humedad del relleno sanitario, los valores de k para los residuos de alta, media y
baja degradacion pueden ser desarrolladas para rellenos sanitarios con cierto valor de
precipitacion. Si el valor Unico de k para un relleno sanitario es conocido este valor podria usara
para calibrar los tres valores de k.

SCS ha desarrollado valores tipicos empleados para las proyecciones de recuperacion de biogas
para rellenos de los Estados unidos para LMOP. Los valores de k varian con la precipitacion
promedia anual son los siguientes: 0.02/afio para lugares con menos de 20 pulgadas (<50 cm) de
precipitacion al afio; 0.04/afio para lugares con 20-39 pulgadas (50 - 99 cm) de precipitacion al
afio; y 0.065/afio para lugares con 40 o mas pulgadas (>101 cm) de precipitacion al afio. El
procedimiento para el desarrollo de los valores de k para el relleno sanitario el Trébol esta
basado en los valores de k para un relleno en los Estados Unidos con una precipitacion anual de
119 centimetros por afio es el siguiente:

1. Preparacion del valor Unico de k usando los datos de disposicion de El Trébol y el valor
de k correspondiente a un relleno sanitario de los Estados Unidos con 47 pulgadas al afio
de precipitacion (0.065/afio)

2. Usando los porcentajes de residuos de alta, media y baja degradacién de los Estados
Unidos y los datos de disposicion de EI Trébol, se preparo un modelo de biogas de las
tres k (sumando los resultados de los célculos para residuos con alta, media y baja
degradacion). Manteniendo las relaciones entre alta, media y baja degradacion
constantes, ajustando la k de alta de degradacion para que el resultado de recuperacién de
biogas se aproxime lo mas posible a los resultados de recuperacion del modelo de una k
usando los valores tipicos de k de los Estados Unidos. Los valores de k resultantes son
utilizados por el modelo de las tres (3) k para proyectar los resultados de EI Trébol
usando los porcentajes de composicion de residuos.

® Ehrig, Hans-Jiirgen, “Prediction of Gas Production from Laboratory-Scale Test.” Landfilling Waste: LFG Edited
by T.H. Christenson, R. Cossu, and R. Stegeman, E & FN Spon, London: 1996.
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Resultados-- Los valores de las constantes de decaimiento de metano utilizadas por el modelo
para el relleno EI Trébol son las siguientes:

o Residuos de alta degradacién: 0.22 por afio
e Residuos de media degradacion: 0.044 por afio
e Residuos de baja degradacion: 0.014 por afio
4.3 RESULTADOS DEL MODELO DE BIOGAS

SCS estimo tanto la recuperacion potencial de biogas (esencialmente la cantidad de biogas
disponible para ser colectado) y como los indices de recuperacion esperados en el relleno
sanitario (la cual toma en cuenta el factor de cobertura descrito anteriormente) Como se
menciono anteriormente, se compararon los resultados del modelo con aquellos de la prueba de
extraccion para evaluar si era necesario modificar los suposiciones del modelo. Las proyecciones
de recuperacion y la comparacion con los resultados de la prueba de extraccion estan a
continuacion.

Recuperacién Potencial de Biogas

Usando las suposiciones discutidas anteriormente, SCS estima que la recuperacion potencial de
biogés para el relleno sanitario en el 2005 es de 1,983 m%hr (1,167 cfm). Este estimado puede
ser comparado con los 1,130 cfm de recuperacion potencial total de biogas basado en los
resultados de la prueba de extraccion, cual representa el indice de recuperacion posible si el flujo
de biogas por tonelada de biogas dentro del volumen de influencia del pozo es aplicado a la
cantidad total de residuos disponible para la recuperacion de biogas. El estimado de la prueba de
extraccion de 37 cfm o alrededor de un 3 por ciento mas bajo que le estimado del modelo. SCS
considera que un diferencia de 3 por ciento es aceptable dado al nivel de exactitud de los
resultados de la prueba de extraccion. Considerando la semejanza entre los resultados de la
prueba de extraccion y aquellos del modelo, las suposiciones y resultados son aceptables y
apoyados por los resultados de la prueba.

El modelo proyecta que la recuperacion potencial de biogas aumentara hasta los 2,111 m*/hr
(1,243 cfm) en el 2006, and continuara incrementado hasta el 2018 con un maximo de 3,568
m?>/hr (2,100) cfm, afio de cierre del relleno.

Recuperacion Esperada de Biogas

SCS estimo que la recuperacion de biogas en el relleno empezara en el 2006. Después de incluir
la cobertura del sistema de coleccion, la recuperacién actual de biogas fue proyectada en 1,267
m?>/hora (746 cfm) en el 2006, incrementado a 1,695 m*/hora (997 cfm) en el 2012, y alcanzado
el maximo indice de 2,482 m®hora (1,461 cfm) en el 2019, un afio después de la clausura del
relleno.

Asumiendo que el 100 por ciento de la cantidad del biogas recuperado esta disponible para el uso
de generacion de energia eléctrica (sin considerar las capacidades del motor o las cargas
parasitas), una planta de energia de 2.1 MW puede operar durante el 2006 al 2023 y una planta
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de 2.8 MW puede operar desde el 2012 al 2021. La Tabla 4-3 presenta un resumen de los indices
de recuperacion potencial proyectada de biogas, indices de recuperacion actual de biogas y la
planta de energia correspondiente del 2006 al 2020.

TABLA 4-3: RESUMEN DE RESULTADOS DEL MODELO DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL

indice de indice de a
recuperacion Cobertura recuperacion Indlqg G Capacidad
Pote_ncifell de Estimada del | Actual Pr_oye’ctado recgrpoer:gtlggoAé:éual Proyectada del
biogas Sistema de biogés %)iogés Proyecto
Afio (m®/hr) (%) (m®hr) (mmBtus/afio) (MW)
2006 2,111 60% 1,267 198,287 2.1
2007 2,234 60% 1,341 209,862 2.2
2008 2,355 60% 1,413 221,144 2.3
2009 2,473 60% 1,484 232,239 2.5
2010 2,590 60% 1,554 243,235 2.6
2011 2,707 60% 1,624 254,223 2.7
2012 2,824 60% 1,695 265,255 2.8
2013 2,943 60% 1,766 276,397 2.9
2014 3,063 60% 1,838 287,701 3.0
2015 3,186 60% 1,911 299,189 3.2
2016 3,310 60% 1,986 310,899 3.3
2017 3,438 60% 2,063 322,865 3.4
2018 3,568 60% 2,141 335,112 3.5
2019 3,546 70% 2,482 388,599 4.1
2020 3,001 70% 2,101 328,837 3.5

Las Tabla 1y 2 del Anexo B provee resultados detallados del modelo de biogas incluyendo las
siguientes:

indices estimados de disposicion anual y valores de residuos in-situ

Recuperacion potencial proyectada de biogés hasta el 2030 (en m%hr, cfmy
mmBtu/hora)

Los valores de k residuos de alta, media y baja degradacion

El valor Lo calculado para todos los residuos y el valor de Lo utilizado en el modelo para
la porcidn organica de los residuos (este es igual al Lo calculado dividido por la fraccion
de residuos organicos)

Estimados de la cobertura anual del sistema de coleccion

Recuperacion proyectada de biogés tomando en cuenta la cobertura del sistema (en m*/hr,
cfm y mmBtu/hora)
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o Tamafio maximo de la planta eléctrica (en MW) que puede operar durante con indices
proyectados de recuperacion

« Reducciones estimadas de emisiones basado en los indices proyectados de recuperacion
de biogas

La recuperacion potencial proyectada del biogas y los indices proyectados de recuperacion son
presentados graficamente en la Figura 1 del Anexo B.
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SECCION 5.0
SISTEMA DE COLECCION Y USO DE BIOGAS

5.1 INTRODUCCION

Esta seccion describe los componentes tipicos de un sistema de coleccion y uso de biogas.
Basado en la evaluacion de la recuperacion potencial de biogas en el relleno sanitario El Trébol
en la Seccion 4.0, la cantidad de biogas recuperable es suficiente como para desarrollar un
sistema para el uso de biogas como combustible para la generacién de energia eléctrica o para el
uso directo en plantas industriales. La electricidad generada por una planta de biogas-a-energia
(LFGTE) puede proveer ahorras por evitar la compra de energia para el uso del relleno y por la
ganancias de la venta de electricidad en exceso a la red eléctrica. La venta de biogas para el uso
directo de un planta industrial puede generar ganancias mientras que necesita una gasto inicial
menor que el la planta LFGTE.

Para asegurar que todo el biogas recolectado es quemado y obtener la maxima cantidad de
reducciones de emisiones de GHG, cualquier cantidad de biogas no utilizado en la planta de
energia o trasladado a la planta industrial sea quemado en un quemador. Las reducciones
adicionales de emisiones de GHG pueden surgir a consecuencia del desplazamiento de
combustibles convencionales con el uso de metano de la planta LFGTE.

5.2 DISENO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE COLECCION Y CONTROL

El relleno sanitario no tiene actualmente un sistema de coleccion de biogas. Por lo tanto, un
sistema de coleccion y control de biogas incluyendo pozos nuevos y un quemador fue incluido
en el andlisis econdmico en este informe.

Para producir los indices maximos de recuperacion de biogas, un sistema comprensivo de
coleccion serd instalado en las &reas cerradas e inactivas del relleno al grado intermedio del
terreno. Con el proposito de estimar los indices potencial de recuperacion de biogas (y la
reducciones de emisiones), SCS asumio que la construccion del sistema de coleccion y control
de biogas ocurrira en el 2006. El arranque del sistema de coleccion y quema se asumi¢ ser para
mediados del 2006. El arranque de la planta LFGTE o el primer traslado del biogas a la planta
industrial seran para enero del 2007.

5.3 CONSTRUCCION INICIAL DEL SISTEMA DE COLECCION

Componentes de Sistema de Coleccion y Control

SCS hizo las siguientes recomendaciones para el sistema de coleccién de biogas:

« Instalacion de aproximadamente 40 pozos verticales de extraccion (aproximadamente 1
pozo por acre). Por lo general, los pozos de extraccion son instalados in area del grado
intermediario o final y donde las conexiones de tuberia tengan un impacto minimo en las
operaciones de disposicién. SCS asumio que los pozos de extraccion sera elevados segun
continden rellenando las éreas del lugar., en vez de hacer perforaciones nuevas cuando el
terreno alcance su grado final. Cuando existan datos operacionales sobre los flujos de los
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pozos y el rango de influencia del vacio de los mismos, se podra evaluar el espacio entre
los pozos.

Los datos de la prueba de extraccion indican que el ROI de los pozos de extraccion en El
Trébol es de aproximadamente de 35 metros o 1.5 veces la profundidad del pozo. SCS
utilizo el ROI estimada para determinar un estimado del nimero de pozos y la
profundidad de ellos necesarios en el lugar.

Con propositos presupuéstales, SCS asumio6 que cada pozo de extraccion tendra una
cabeza de pozo con valvula de control de flujo y punto de monitoreo para tomar
mediciones del gas.

Instalacion de aproximadamente 4,000 metros de tuberia HDPE para conectar los pozos
de extraccion con la estacion de quema y la planta de control de biogas. Esta tuberia
incluye tuberia principal para los flujos mayores y tuberia lateral para conectar la tuberia
principal con los pozos de extraccion.

Con propositos presupuéstales, SCS asumio que la tuberia principal sera de 350 mm en
didmetro y la tuberia lateral sera de 110 mm en didmetro

Instalacion de un sistema del manejo de condensado. EI condensado es un liquido que se
forma en la tuberia segun se enfria el biogas y cause problemas si no se controla. el
sistema de coleccion de biogas debera ser disefiado para incluird el manejo de
condensado. SCS entiendo que le manejo de condensado incluird trampas de condensado
dentro del area de depositos.

Con propdsitos presupuéstales, SCS asumio que 5 trampas de condensado y 2 dos
carcamos con bombas seran necesarias.

Instalacion la estacion de quema con bomba de succion. Aungue SCS espera que primero
se utilice el biogas en un proyecto, se anticipa que una fraccion del biogas recuperable no
sera utilizado y serd quema en un aparato alterno de control. También el quemador
servird como equipo de control secundario para permitir una reduccion continua de
emisiones durante los momentos de mantenimiento o falla de los equipos de utilizacion.

SCS también supuso que el quemador sera de tipo cerrado para monitorear la reduccion
de emisiones y los puntos de escape (no es posible monitorear los puntos de escape en
quemador tipo abierto)

Con propositos presupuéstales, SCS supuso que la construccion del sistema inicial
incluird la instalacion de un quemador con bomba de succién para controlar hasta 2,550
metros cubicos por hora (1,500 cfm) de gas. Esta capacidad es suficiente como para
controlar el flujo méximo proyectado para el 2019.

Instalacion de una planta de utilizacion bajo el escenario de proyecto LFGTE. Con
propositos presupuéstales, SCS asumio que la construccién del sistema incluira la
instalacion de generador con capacidad de 2.1 MW (dos generadores de 1.06 MW cada
uno). Esta planta necesitara aproximadamente 1,282 m3/hora (754 cfm) para operar a
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capacidad total, cual estara disponible hasta el 2020. SCS entiendo que algun tipo de pre-
tratamiento serd necesario para eliminar la humedad del biogas.

Turbinas de combustién de gas han sido muy exitosas para le generacion de energia con
biogéas. Sin embargo, las turbinas de combustion requieren un suplido de combustible de
alta presion y tipicamente dos etapas de compresidn de gas que resulta en un alto indice
de caldeamiento y mas costo capital (turbinas por lo general tienen una baja emision de
productos de combustién especialmente NOX, y bajos costos de operacion y
mantenimiento que un generador IC). Muchas plantas pequefas de energia utilizan
generadores IC.

Una ventaja adicional de los generadores es que las unidades vienen con distintas
capacidad incrementales, que simplifica el proceso de reducir o engrandecer el tamafio de
las plantas para utilizar los indices de produccion de biogas emitido por el relleno.
Basado en estos factores, SCS considera que los generadores IC son mas apropiadas para
el proyecto LFGTE de EI Trébol que las turbinas.

Expansion y Mantenimiento del Sistema de Coleccion

Para mantener una alta eficiencia en el sistema de coleccion y aprovecharlos indices maximos de
recuperacion de biogas y reducciones de emisiones, sera necesario expandir el sistema de
coleccion e implantar de plan de operacion y mantenimiento regular del sistema de coleccion.
Como fue discutido anteriormente, se anticipa que el sistema de coleccion de biogas sera
instalado en las nuevas secciones del relleno en el futuro. Se asumid que las futuras expansiones
del sistema de coleccion requiere la instalacion de dos pozos nuevos anualmente. La Seccion 6
provee informacion adicional sobre las futuras expansiones del area de los pozos.

Después del arranque inicial del sistema, datos operacionales deberan ser documentados y
revisados regularmente para hacer ajustes al sistema segun sean necesarios. Las modificaciones a
los pozos seran determinados por los datos de operacion y podarian incluir las siguientes:

e Pozos que no sean productivos o estén dafiados deberan ser reemplazadas o reparadas

« Areas en el relleno sanitario donde los datos de monitoreo indiquen un produccion en
exceso de biogas podria requerir la instalacion de pozos adicionales para incrementar los
indices de recuperacion

« Monitoreo continuo de los niveles de lixiviado indicara si bombas adicionales son
necesarias

5-3



SECCION 6.0
EVALUACION DE COSTOS DEL PROYECTO

6.1 COSTOS DEL SISTEMA DE COLECCION Y QUEMA DE BIOGAS

Con propositos presupuestales, SCS estimo el costo capital del desarrollo del sistema de
recuperacion de biogas y dos proyectos alternos de uso de biogas en el relleno. SCS también
calculo los costos anuales de operacion, mantenimiento y expansion regular del sistema de
coleccion de biogas.

Costo Anticipado de Construcciéon

SCs estimo que el costo presupuestal de la construccidn del sistema inicial de coleccién y quema
de biogés sera de $1, 761,400 (USD). Estos costos estan asociados con el sistema de coleccion
presentado anteriormente, incluyendo pozos de extraccion de biogas, tuberia principal y lateral,
manejo del condensado e instalacion del sistema de succion y combustion.

La Tabla 6-1 presenta un resumen de los conceptos. Un inventario detallado de los costos y las
cantidades de los conceptos se presentan en el Anexo C.

TABLA 6-1: COSTOS PRESUPUESTALES DEL SISTEMA INICIAL DE COLECCION
Y CONTROL DE BIOGAS

COSTO
) ESTIMADO
ITEM (USD)
Movilizacion y administracion de proyecto $100,000
Pozos verticales de extraccion y cabezas de pozos (40 pozos @ 30 m de
profundidad promedia) $508,000
Equipo para bombeo de lixiviado (para 50% de pozos) $100,000
Tuberia principal (asume 3,100 metros de 350 mm en diametro) y cruce de carretera $446,400
Tuberia lateral (asume 1,300 m e 110 mm en diametro) $39,000
Manejo del condensado $100,000
Equipo de succion y quema (quemador tipo cerrado) @ $285,000
Ingenieria, contingencia, gastos relacionados con procede de proyecto tipo MDL® $183,000
TOTAL | $1,761,400

Notas: 1. Equipo de succidn y quema incluye: bomba de succion, quemador, construccion y preparacion del
lugar de instalacion, equipo de medicién y monitoreo del biogas, costos del arranque inicial y pruebas
del equipo adicional.

2. Gastos relacionas con el proceso MDEL incluye preparacién del PDD, inscripcion, validacion y
trabajo legal.
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Costo Anticipado de Operacion y Mantenimiento (O&M) Anual

SCS estimo el costo de operacion y mantenimiento anual del sistema de coleccion, excluyendo
las expansiones de los pozos a ser aproximadamente el 10% de costo inicial de construccion o
alrededor de $176,000 (USD) antes de los ajustes por inflacion. Estos costos incluyen mano de
obra, equipo para pruebas, reparacion y mantenimiento rutinario y reemplazos de tuberia 'y
pozos. Los costos de O&M del sistema sera necesarios durante la vida del proyecto pero se
espero estos disminuyan tras la clausura del relleno en el 2018 dado a falta de reemplazos y
reparaciones rutinarias. El costo anual de O&M no incluye costos asociados con el proceso de
obtener reducciones de emisiones, como inscripcion, monitoreo y verificacion de la reducciones
de emisiones. Estos costos seran aproximadamente $30,000 sin ajustes por inflacion.

Adicional a estos costos, SCS estimo que el costo presupuestal de las expansiones anuales del
area de pozos serd aproximadamente $41,000 (USD) por afio (antes de ajustes por inflacion).
Este estimado asume se instalaron dos pozos nuevos de extraccion por afio y necesitaran 130
metros de tuberia para conectar los pozos nuevos. Los costos de expansion del sistema seran
necesarios durante la vida operacional del relleno, con la expansion final siendo para el 2018.

6.2 COSTOS DEL PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

SCS evalué los costos de capital y costos anuales para implementar un proyecto de planta de
energia con generadores IC. Los costos son presentados mas adelante.

Estimado Presupuestal de Costos Iniciales de la Planta

SCS estimo que el costo inicial para implementar una planta de energia de 2.12 MW seréa de
aproximadamente $3, 264,400 (USD). El costo es adicional de aquel para el sistema de coleccion
y quema de biogas. Las proyecciones de recuperacion de biogas indican que habra suficiente
biogas para mantener esta planta hasta el 2020.

La Tabla 6-2 presenta un resumen de los costos iniciales. EI Anexo C presenta un inventario
detallado de los costos iniciales y las cantidades asociados con estos.



TABLA 6-2: COSTOS PRESUPUESTALES DE PLANTA DE ENERGIA CON
GENERADORES IC

ITEM COSTO ESTIMADO ($)
Movilizacion $170,000
Construccidon de Planta/Preparacién del lugar $114,400
Equipo de medicién y monitoreo del biogas $35,000
Planta de energia de 2.12 MW con biogas como combustible @ $2,120,000
Interconexidn eléctrica $500,000
Pruebas $25,000
Ingenieria/Contingencia (~10% de otros costos) $300,000
TOTAL $3,264,400

Notas: 1. Costos de la Planta asume generadores en vagones sin la necesidad de alguna cobertura para

este equipo.

Costo Presupuestal de Operacién y Mantenimiento (O&M) Anual

SCS estimo que el costo presupuestal de operacion y mantenimiento anual de la planta de
energia es de aproximadamente 1.8 centavos (USD) por kilovatio-hora, o alrededor de $280,00
por afio (basado en la capacidad inicial y antes de ajustes por inflacion). Los costos incluyen
aquellos asociados con la operacion y mantenimiento de la planta como mano de obra, equipo
para pruebas, mantenimiento y reparaciones rutinarias y reemplazo de equipo. Otros costos
anuales como el O&M del area de pozos, expansion del sistema, monitoreo del proyecto y
verificacion de la reduccion de emisiones esta incluidos en los costos anuales de O&M.

6.3 COSTOS DEL PROYECTO DE USO DIRECTO

SCS evalud los costos de capital y anuales para implementar un proyecto de uso directo para
trasladar el biogas a una planta de reciclaje de plasticos adyacente al relleno y a una cerveceria a
dos millas del relleno sanitario. Estos costos son presentados mas adelante.

Estimado del Costo Inicial de la Planta

Utilizando un modelo de costo (LFGCost) de LMOP y afiadiendo los costos de movilizacion,
SCS estimo que el costos inicial para implementar un proyecto de uso directo para ambas plantas
seré de aproximadamente $950,000 (USD). Este costo es adicional a aquel necesario para el
sistema de coleccion y quema del biogas y no incluyen gastos necesarios para modificaciones del
equipo disponible en la planta de reciclaje y/o cerveceria.

La Tabla 6-3 es un resumen de estos costos iniciales.
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TABLA 6-3: COSTO PRESUPUESTAL PARA PROYECTO DE USO DIRECTO

ITEM TOTAL ($)

Movilizacion $50,000
Filtro, Compresor y Unidad deshidratacion $200,000
2.2 millas de tuberia para traslado a Planta Industriales $610,000
Ingenieria/Contingencia (~10% de otros costos) $90,000
TOTAL $950,000

Costos anuales de operacion y mantenimiento incluye mantenimiento de la tuberia y estacién de
compresion y costos de electricidad para la operacién de la estacién de compresion. Durante el
primer afio de operacion (2007), el costo estimado con el modelo LFGCost es de
aproximadamente de $45,000 y $55,000, respectivamente para un total de $100,000.



SECCION 7.0
EVALUACION ECONOMICA

La viabilidad para implementar un proyecto de recuperacion y uso del biogas o proyecto de uso
directo en el relleno fueron evaluados con los costos proyectados de capital y anual delineados
en la Seccion 6 y las ganancias anticipadas esta presentadas a continuacion.

Con propositos de esta evaluacion, SCS asumid que las ganancias incluyen aquellos relacionadas
con la venta o desplazamiento de electricidad (bajo el escenario del proyecto de utilizacidn) asi
como también ganancias asociadas con la reduccion de emisiones de GHG (i.e. la venta de
reducciones de emisiones).

Un resumen de la evaluacion econdmica y la suposiciones estan presentadas continuacion. Un
analisis detallado de la evaluacion se puede encontrar en el Anexo D.

7.1 RESUMEN DE SUPOSICIONES
Las siguientes suposiciones fueron usadas en la evaluacion econémica del proyecto:
o Laevaluacion econdmica considera el periodo de 15 afio (2006-2020)

e Dos opciones de financiamiento fueron consideradas: Una sin financiamiento de costos
de capital (inversion de patrimonio de 0%) y la segunda con financiamiento del 75% de
los costos de capital inicial (inversion de patrimonio de 25%)

e Dos escenarios para el precio de reduccion de emisiones fueron consideradas, con precios
de venta de $5 y $6 por CO.e hasta el 2012.

e Un tasa de interés de 8 por ciento para el analisis NPV y el financiamiento de prestamos

o Lainversion inicial del sistema coleccion y quema de biogas, planta de energia, uso
directo ocurrira en el 2006. El periodo de restitucion del préstamo es de 10 afios.

o Paraeste andlisis, se le pagara aproximadamente un 20 por ciento de las ganancias por la
reduccion de emisiones al duefio del relleno para el uso de biogés (representado como
$0.35/MMBtu). Esto se basa en la experiencia internacional en donde el pago al duefio
del relleno esta el 10 al 30 por ciento de las ganancias de las reducciones de emisiones. Si
el duefio desarrolla el proyecto por su cuenta (no es tipico), este valor seria cero.

« Indice de escalamiento por la compra de biogas es de 3 por ciento.
e Futuros gastos por O&M y mejoras al sistema incrementaran un 3 por ciento anualmente.
o Bajo el escenario de planta de energia, se asumio las siguientes:

La planta consistira de dos generadores de 1.06 MW que operaran desde 2007
hasta el 2020.
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Una reduccidn de 7 por ciento serd atribuido a la carga parasita del sistemay un
factor de capacidad de la planta de 90 por ciento sera sumido para tomar en
cuenta periodo de mantenimiento rutinario y fallos del sistema. EI biogés
colectado durante esos momentos serd quemado.

Todo la electricidad producida por el proyecto sera vendida a otros®
« Bajo el escenario de proyecto de uso directo, se asumid las siguientes:

Dos proyectos de uso directo seran implementados y comenzaran operaciones
desde el 2007 al 2020. El primero trasladar el biogas a una planta de reciclaje
adyacente al relleno. El segundo trasladar el biogas a una cerveceria a dos millas
del relleno. Se asumid que un total de 2.2 millas de tuberia sera necesaria para
enviar el biogas a estas plantas.

El factor de capacidad de 90% se utilizo para compensar por los periodos de
mantenimiento y fallos del sistema.

Aunque el biogas serd quemado fueron del relleno, las ganancias de las
reducciones de emisiones seran para el desarrollador o la compafiia
desarrolladora.

« El sistema de coleccion y quema comenzara su operacion a mediados del 2006 hasta el
2020. El quemador sera utilizado la combustion del biogas en exceso en ambos
escenarios

7.2  GASTOS DEL PROYECTO

Los siguientes costos fueron considerados para la evaluacion econdmica bajo el escenario de la
planta de energia:

« Inversidn inicial de capital para el sistema de coleccion y combustion y la planta de
energia sera en el 2006 (vea la Seccion 6).

o Compra del biogas del duefio del relleno sanitario

« Costo anual para la operacién y mantenimiento del sistema de coleccién de biogas, el
quemador y la planta de energia y la expansion del sistema de coleccion (vea la Seccidn
6).

Los siguientes costos fueron considerados para la evaluacion econdmica bajo el escenario de la
uso directo:

e Inversion inicial de capital para el sistema de coleccion y quemador, filtro, compresor y
unidad de deshidratacion como la tuberia de 2.2 millas sera en el 2006 (vea la Seccion 6).

® El uso de electricidad generada para autoabastecimiento podria proveer mayor ganancias ay que la electricidad es
usualmente comprada a un precio mas alto que el costo de generacion de ella
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o Compra del biogas del duefio del relleno sanitario

o Costo anual para la operacion y mantenimiento del sistema de coleccion de biogas, el
quemador y la planta de energia y la expansion del sistema de coleccién (vea la
Seccidn 6).

7.3  GANANCIAS DEL PROYECTO
Para la evaluacion economica del escenario de planta de energia se considero:

o Laplanta de energia producird un total de 15,544 MWh/afio. Esta energia seré vendida a
la red a $0.06/kWh basado en el precio promedio mayorista de electricidad en Guatemala
en julio del 2005.’

o Las reducciones de emisiones de GHG seran vendidas a $5 0 $6 (USD) por tonne CO-e.

e Seasumi6 que tanto el biogas colectado en exceso de la capacidad de la planta de energia
como el biogas colectado durante periodos de mantenimiento o fallo seran quemado.

Para la evaluacion econdmica del escenario del proyecto de uso directo se considero:

e Los proyectos de uso directo produciran un total de 188,854 MMBtu/afio, que sera
vendido a los usuarios a $5.00/MMBtu. La base de esta suposicion es limitada. No hubo
informacion disponible sobre el precio de compra de biogas por parte las planta
interesadas en el biogas.

o Las reducciones de emisiones de GHG seran vendidas a $5 0 $6 (USD) por tonne CO-e.
e Seasumid que el biogas colectado en exceso serd quemado.

El Anexo D tiene un resumen detallado sobre las ganancias anticipadas de los proyectos.

7.4 RESUMEN DE EVALUACIONES ECONOMICAS

Escenario de Planta de energia

La Tabla 7-1 presenta un resumen de la evaluacion econémica para el escenario de planta de
energia, presentado una comparacion entre los distintas escenarios de financiamiento y varios
precios de venta de reducciones de emisiones utilizando el valor neto presente (NPV) y la tasa de
interna de retorno (IRR) del proyecto. Estos valores incluyen ganancias de las reducciones
reemisiones de GHG y las del proyecto de uso de biogas (planta de energia). Los resultados no
consideran pago de impuestos.

" Fuente: Administrador del Mercado Mayorista (AMM), la agencia federal responsable por la operacién de plantas
eléctrica en Guatemala (www.amm.org.gt)


http://www.amm.org.gt

TABLA 7-1: RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA
ESCENARIO DE PLANTA DE ENERGIA

Precio de Valor Neto Tasa Interna

reduccion de Presente de Retorno
emision Inversién en (NPV) (IRR)

Periodo del Proyecto ($/tonne) Patrimonio (%) (x1,000 $) (%)

2006 - 2020 5 100 $851 11.5%
2006 - 2020 6 100 $1,345 13.7%
2006 - 2020 5 25 $711 15.8%
2006 - 2020 6 25 $1,205 22.7%

Como se presenta en la Tabla 7-1, la evaluacion del proyecto de planta de energia es atractiva

bajo todas las opciones evaluadas. El financiamiento del proyecto baja el NPV pero incrementar

el IRR.

Escenario de Uso Directo

La Tabla 702 presenta un resumen de los resultados de la evaluacion econémica para proyecto de
uso directo, presentando una comparacion entre las distintas opciones de financiamiento y varios
precios de venta de reducciones de emisiones utilizando el valor neto presente (NPV) y la tasa de

interna de retorno (IRR) del proyecto. Estos valores incluyen ganancias de las reducciones
reemisiones de GHG y las del proyecto de uso de biogas (planta de energia). Los resultados no
consideran pago de impuestos.

TABLA 7-2: RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA
ESCENARIO DE USO DIRECTO

Precio de
reducciéon de Valor Neto Presente |TasalInternade
emision Inversion en (NPV) Retorno (IRR)
Periodo del Proyecto ($/tonne) Patrimonio (%) (x1,000 $) (%)

2006 - 2020 5 100 $4,645 37.3%
2006 - 2020 6 100 $5,109 41.4%
2006 - 2020 5 25 $4,570 91.6%
2006 - 2020 6 25 $5,034 108.3%

Como se presenta en la Tabla 7-2, la evaluacion del proyecto de planta de energia es atractiva

bajo todas las opciones evaluadas. El financiamiento del proyecto baja el NPV pero incrementar

considerablemente el IRR.




Resumen de los Resultados de la evaluacion econdmica

Las Tablas 7-1 y 7-2 proveen informacion sobre las ventajas y desventajas de los proyectos de
planta de energia y uso directo. Bajo las suposiciones mencionadas anteriormente, se entiende el
desarrollo de un proyecto de uso de biogés en el relleno es viable economica si el proyecto
consiste de planta de energia o uso directo.

Los resultados sugieren lo siguiente:

« Ladiferencia en el precio de reduccion de emision tiene un efecto moderado en la
evaluacion del proyecto de planta de energia pero poco efecto en la evaluacion del
proyecto de uso directo

« Las ganancias por la venta de electricidad del proyecto de planta de energia y por la venta
de reducciones de emisiones son suficiente para que los proyectos seré viables.

e Los costos del proyecto de uso directo son moderados mientras que genera ganancias
comparables con un proyecto de planta de energia. Por lo tanto, un proyecto de uso
directo es el tipo de proyecto mas favorable econémicamente en esta evaluacion. Se debe
sefialar que el resultado de la evaluacion econdémica del proyecto de uso directo depende
en el precio por la compra de biogéas, cual puede cambiar segun la informacion que pueda
proveer los usuarios.
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SECCION 8.0
BENEFICIOS AMBIENTALES

8.1 REDUCCIONES DE EMISION DE GAS INVERNADEROS

SCS calculo las posible reducciones de emision de GHG asociados con un proyecto de
recuperacion de biogas en el Trébol (en toneladas métricas (tonnes) de metano/afio y tonnes de
CO; equivalente/afio usando un factor equivalencia de metano/CO, de 21) para el periodo de la
evaluacion. La Tabla 8-1 es un resumen de las reducciones proyectadas hasta el 2020.

Los proyecciones in la Tabla 8-1 asumen que todo el biogas recuperado en los proyectos
propuestos sera quemado y no considerada reducciones de emisiones de gas invernaderos
adicionales asociados por el desplazamiento de combustible convencionales por la generacion de
electricidad o por uso directo.

TABLA 8-1: RESUMEN DE REDUCCIONES PROYECTADAS
DE EMISIONES DE GHG

. REDUCCIONES PROYECTAPAS DE GHG
ANO (TONNES CO,E/ANO)
2006 38,121
2007 80,693
2008 85,031
2009 89,297
2010 93,525
2011 97,750
2012 101,992
2013 106,276
2014 110,623
2015 115,040
2016 119,543
2017 124,143
2018 128,853
2019 149,419
2020 126,440

TOTAL = 1,566,746




8.2 BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA UTILIZACION DE BIOGAS

Los beneficios ambientales como resultados el uso del biogas incluyen las reducciones de
emision indirectas por el desplazamiento de combustibles convencionales como las reducciones
de emision de | combustion de biogés en la planta de energia o en planta industrial. Los
beneficios ambientales son descritos de varias maneras mas adelante.

De un proyecto con planta de energia de 2.12MW?, los beneficios ambiéntelas incluyen la
reduccion de 3,444 tonnes de metano por la combustion de biogas (beneficio directo) y el
desplazamiento de 10,026 tonne de emisién de CO2 de combustibles convencionales (beneficio
indirecto) anualmente. Esto beneficios son igual que:

o Eliminar emisiones igual a 16,470 vehiculos

e Sembrando 22,205 acres de bosques

o Desplazando el uso de 370 vagones de carbon

e Previniendo el uso de 175,200 barriles de aceite (petréleo)
e Proveyendo energia para 1,400 casas al afio

De un proyecto de uso directo utilizando 188,850 MMBtu de biogas al afio, los beneficios
ambiéntelas incluyen la reduccion de 3,946 tonnes de metano por la combustion de biogas
(beneficio directo) y el desplazamiento de 9,759 tonne de emisién de CO2 de combustibles
convencionales (beneficio indirecto) anualmente. Esto beneficios son igual que:

o Eliminar emisiones igual a 18,530vehiculos

e Sembrando 25,000 acres de bosques

o Desplazando el uso de 415 vagones de carbon

e Previniendo el uso de 197,000 barriles de aceite (petroleo)

e Proveyendo energia para 5,740 casas al afio

& Asume 10,800 Btu/kWh, una carga parasita de 7% y periodo de mantenimiento de 10%.
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SECCION 9.0
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Relleno Sanitario El trébol es un relleno sanitario grande con méas de 10 afios de vida
operacional. Por lo tanto, la recuperacién proyectada de biogas y las reducciones de emisiones
(al igual que las posibles ganancias por la venta de energia y las reducciones de emisiones) son
significantes.

Basado en los resultados del analisis econdmico, el desarrollador de un proyecto de uso de
biogas en el relleno es econdmicamente viable bajo ambos escenarios:

« Un proyecto de uso directo con ventas de aproximadamente 189,000 MMBtu por afio o
e Un proyecto LFGTE de 2.12 MW

Bajo los escenarios evaluados, ambos valores de NPV e IRR fueron los més altos asumiendo un
precio de venta de biogas de $5 por MMBtu. El proyecto de planta de energia también tuvo
valores positivos de NPV y IRR pero es menos atractivo economicamente que el proyecto de uso
directo dado al costo substancialmente de construccion para el proyecto de planta de energia
(alrededor de $5 millones incluyendo el sistema de coleccion y quema vs. 2.7 millones). Las
ganancias de ambos proyectos resultaron ser iguales.

Notese que el anélisis econdmico esencialmente indica el flujo de dinero hacia el desarrollador
(asumido como una parte tercera). Las ganancias del duefio del relleno sanitario son
representadas por la venta de biogas al $0.35 por MMBtu. Ajustes a este precio tiene un impacto
significativo en el flujo de dinero al desarrollador. En esta fase de pre-viabilidad, pardmetros no
puede ser refinado mas.

Los resultados del estudio son basados en factores limitados de contingencia incluidos en los
estimados de capital y O&M. Es nuestro entender que hasta el presente, no existen proyectos
LFGTE en Guatemala. Por lo tanto, no hay base de comparacidn para verificar las suposiciones
de ganancias y costos. Es posible que mayor refinamiento a las suposiciones en este informe
pueda cambiar los resultados de este analisis de pre-viabilidad.
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ANEXO A

RESUMEN DE RESULTADOS DE PRUEBA DE EXTRACCION



POZOS DE EXTRACCION

Dioxido de . Gas . Flujo de
Metano Carbon Oxigeno Balance Presion Bi(JJgas
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.) | (cfm)
Pozo W-1

26-Jul-05 56.4 42.3 0.1 1.2 0.0 0.0
29-Jul-05 53.8 42.2 0.7 3.3 -4.3 24.0
29-Jul-05 54.5 42.9 0.6 2.0 -3.2 19.0
30-Jul-05 54.5 41.6 0.6 3.3 -4.7 26.0
30-Jul-05 55.0 41.6 0.3 3.1 -5.7 32.0
30-Jul-05 54.1 42.3 0.3 6.0 -6.5 38.0
30-Jul-05 53.6 41.6 0.7 4.1 -9.2 43.0
1-Aug-05 54.6 42.0 0.5 2.9 -9.8 38.0
1-Aug-05 53.8 41.9 0.7 3.6 -11.0 48.0
1-Aug-05 52.9 41.2 0.7 5.2 -15.4 52.0
2-Aug-05 54.3 41.7 0.6 3.4 -12.0 43.0
2-Aug-05 53.5 41.0 0.7 4.8 -17.7 55.0
2-Aug-05 52.3 41.8 0.8 5.1 -19.4 60.0
3-Aug-05 50.4 41.1 0.6 7.9 -23.8 68.0
3-Aug-05 49.3 41.7 0.6 8.4 -23.1 60.0
3-Aug-05 48.8 41.9 0.8 2.5 -24.5 55.0
4-Aug-05 47.8 40.6 0.6 11.0 -28.6 56.0
4-Aug-05 46.6 41.2 0.6 11.6 -19.2 50.0
4-Aug-05 46.0 41.4 0.8 11.8 -19.0 49.0
5-Aug-05 47.0 40.5 0.6 11.9 -19.2 48.0
5-Aug-05 46.0 41.3 0.6 12.1 -19.0 46.0
8-Aug-05 47.7 40.0 0.7 11.6 -14.0 47.0
8-Aug-05 48.5 40.6 0.2 10.7 -18.8 46.0
8-Aug-05 47.2 40.6 0.6 11.6 -12.8 46.0
9-Aug-05 47.3 40.3 0.7 11.7 -14.2 49.0
9-Aug-05 47.5 40.2 0.6 11.7 -14.2 48.0
9-Aug-05 47.0 40.4 0.6 12.0 -15.0 45.0
29-Jul-05 54.2 42.6 0.7 2.7 -3.8 21.5
30-Jul-05 54.3 41.8 0.5 4.1 -6.5 34.8
1-Aug-05 53.8 41.7 0.6 3.9 -12.1 46.0
2-Aug-05 53.4 41.5 0.7 4.4 -16.4 52.7
3-Aug-05 49.5 41.6 0.7 6.3 -23.8 61.0
4-Aug-05 46.8 41.1 0.7 115 -22.3 51.7
5-Aug-05 46.5 40.9 0.6 12.0 -19.1 47.0
8-Aug-05 47.8 40.4 0.5 11.3 -15.2 46.3
9-Aug-05 47.3 40.3 0.6 11.8 -14.5 47.3
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POZOS DE EXTRACCION

Dioxido de . Gas . Flujo de
Metano Carbon Oxigeno Balance Presion Bi(JJgas
Fecha (%) (%) (%0) (%0) (in.w.c.) | (cfm)
Pozo W-2
26-Jul-05 19.3 14.7 13.3 52.7 0.0 0.0
29-Jul-05 3.2 4.3 18.6 73.9 0.0 0.0
29-Jul-05 2.4 3.8 19.1 74.7 0.0 0.0
30-Jul-05 5.7 6.8 17.6 69.9 0.0 0.0
30-Jul-05 3.7 5.2 18.2 72.9 0.0 0.0
30-Jul-05 2.9 9.2 17.2 70.7 0.0 0.0
30-Jul-05 3.3 5.9 17.1 73.7 0.0 0.0
1-Aug-05 32.1 29.8 5.3 32.8 0.0 0.0
1-Aug-01 35.8 34.8 3.9 25.5 0.0 0.0
1-Aug-05 22.5 28.5 5.6 43.4 0.0 0.0
2-Aug-05 23.3 28.4 5.4 42.9 0.0 0.0
2-Aug-05 23.1 30.3 4.7 41.9 0.0 0.0
2-Aug-05 32.4 31.8 3.9 34.9 -4.2 0.0
3-Aug-05 42.4 34.4 2.4 20.8 -28.1 0.0
3-Aug-05 44.0 36.0 2.0 18.0 -28.0 0.0
3-Aug-05 44.7 35.8 2.1 17.4 -28.4 0.0
4-Aug-05 47.5 34.3 2.0 16.2 -29.4 0.0
4-Aug-05 41.0 31.9 2.8 24.3 -30.8 0.0
4-Aug-05 37.0 29.5 3.9 29.6 -30.8 0.0
5-Aug-05 40.7 31.7 2.4 25.5 -31.8 0.0
5-Aug-05 33.0 28.5 3.6 34.9 -32.7 0.0
8-Aug-05 33.5 27.6 3.9 35.0 -32.6 0.0
8-Aug-05 33.8 34.1 3.0 29.1 -30.8 0.0
8-Aug-05 33.6 30.9 3.3 32.2 -31.0 0.0
9-Aug-05 37.7 30.0 3.6 28.7 -32.4 0.0
9-Aug-05 38.8 29.9 3.4 27.9 -33.2 0.0
9-Aug-05 34.4 28.9 3.7 33.0 -33.2 0.0
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POZOS DE EXTRACCION

Dioxido de . Gas . Flujo de
Metano Carbon Oxigeno Balance Presion Biogas
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.) | (cfm)
Pozo W-3
26-Jul-05 52.6 45.2 0.2 2.0 0.0 0.0
29-Jul-05 56.3 40.5 0.2 3.0 -7.1 0.0
29-Jul-05 56.0 39.5 0.5 4.0 -8.7 5.0
30-Jul-05 57.3 39.3 0.2 3.2 -8.6 0.0
30-Jul-05 57.4 39.4 0.1 3.1 -38.3 0.0
30-Jul-05 56.4 40.7 0.3 2.6 -37.1 0.0
30-Jul-05 55.7 38.8 0.6 4.9 -32.9 0.0
1-Aug-05 57.3 39.7 0.2 2.8 -33.4 0.0
1-Aug-05 56.8 39.0 0.6 3.6 -31.0 2.0
1-Aug-05 56.6 38.6 0.6 4.2 -25.4 0.0
2-Aug-05 58.3 39.0 0.2 2.5 -17.4 0.0
2-Aug-05 57.5 37..7 0.6 4.2 -25.2 0.0
2-Aug-05 56.8 38.0 0.7 4.5 -24.3 0.0
3-Aug-05 57.6 38.0 0.3 4.1 -28.6 0.0
3-Aug-05 57.3 37.7 0.7 4.3 -28.9 0.0
4-Aug-05 60.3 36.9 0.1 2.7 -29.0 0.0
4-Aug-05 59.2 37.1 0.2 3.5 -30.1 5.0
4-Aug-05 59.1 36.7 0.6 3.6 -30.6 0.0
5-Aug-05 60.9 26.4 0.2 22.5 -30.5 0.0
5-Aug-05 59.2 35.9 0.6 4.3 -35.1 0.0
8-Aug-05 60.0 34.7 0.6 4.7 -33.6 0.0
8-Aug-05 60.2 35.7 0.1 4.0 -30.6 0.0
8-Aug-05 59.1 34.7 0.5 5.7 -30.6 0.0
9-Aug-05 59.3 34.1 0.6 6.0 -31.6 0.0
9-Aug-05 59.5 34.6 0.5 5.4 -32.4 0.0
9-Aug-05 58.7 345 0.5 6.3 -31.8 0.0
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DATOS DE MONITOREO DE PRUEBA DE EXTRACCION DE SONDAS DEL POZOS W-1

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (inw.c)
Sonda 1-A (a 5 metros de W-1)
26-Jul-05 55.9 42.5 0.1 1.5 0.0
29-Jul-05 56.6 424 0.2 0.8 0.0
29-Jul-05 56.6 423 0.3 0.8 0.0
29-Jul-05 53.5 39.3 0.6 6.6 0.0
29-Jul-05 55.9 425 0.2 14 0.0
30-Jul-05 56.1 414 0.2 2.3 0.0
30-Jul-05 56.4 42.0 0.2 14 0.0
30-Jul-05 55.5 41.8 0.6 2.1 0.0
30-Jul-05 55.4 414 0.6 2.6 0.0
1-Aug-05 55.7 41.8 0.6 1.9 0.0
1-Aug-05 55.4 41.9 0.5 2.2 0.0
1-Aug-05 54.8 425 0.8 1.9 0.0
2-Aug-05 56.2 425 0.6 0.7 0.0
2-Aug-05 56.3 413 0.5 1.9 0.0
2-Aug-05 55.2 421 0.6 2.1 0.0
3-Aug-05 54.5 417 0.2 3.6 0.0
3-Aug-05 54.4 42.0 0.2 34 0.0
3-Aug-05 54.6 422 0.7 25 0.0
4-Aug-05 56.2 423 0.1 14 0.0
4-Aug-02 55.1 43.0 0.6 1.3 0.0
4-Aug-05 55.1 43.1 0.6 1.2 0.0
5-Aug-05 55.6 41.8 0.2 24 0.0
5-Aug-05 55.6 42.8 0.1 1.5 0.0
5-Aug-05 54.8 42.6 0.6 2.0 0.0
8-Aug-05 56.0 419 0.2 1.9 0.0
8-Aug-05 56.4 43.2 0.2 0.2 0.0
8-Aug-05 55.0 419 0.6 25 0.0
9-Aug-05 55.4 42.0 0.6 2.0 0.0
9-Aug-05 55.6 427 0.5 1.2 0.0
9-Aug-05 55.4 41.8 0.6 2.2 0.0
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DATOS DE MONITOREO DE PRUEBA DE EXTRACCION DE SONDAS DEL POZOS W-1

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (inw.c.)
Sonda 1-B (a 15 metros de W-1)
26-Jul-05 55.0 44.0 0.2 0.8 0.0
29-Jul-05 58.4 414 0.2 0.0 0.0
29-Jul-05 58.4 41.2 04 0.0 0.0
29-Jul-05 58.0 41.8 0.2 0.0 0.0
29-Jul-05 55.7 415 0.2 2.6 0.0
30-Jul-05 574 424 0.2 0.0 0.0
30-Jul-05 58.2 41.8 0.0 0.0 0.0
30-Jul-05 57.7 42.0 0.3 0.0 0.0
30-Jul-05 56.9 42.6 0.5 0.0 0.0
1-Aug-05 574 424 0.2 0.0 0.0
1-Aug-05 56.7 427 0.6 0.0 0.0
1-Aug-05 56.3 429 0.8 0.0 0.0
2-Aug-05 56.6 42.8 0.6 0.0 0.0
2-Aug-05 56.4 433 0.3 0.0 0.0
2-Aug-05 56.0 434 0.6 0.0 0.0
3-Aug-05 56.0 43.8 0.2 0.0 0.0
3-Aug-05 55.5 44.0 0.2 0.3 0.0
3-Aug-05 55.4 44.0 0.6 0.0 0.0
4-Aug-05 57.2 427 0.1 0.0 0.0
4-Aug-05 56.7 43.1 0.2 0.0 0.0
4-Aug-05 56.3 43.1 0.6 0.0 0.0
5-Aug-05 56.2 434 0.1 0.3 0.0
5-Aug-05 56.1 43.8 0.1 0.0 0.0
5-Aug-05 55.2 437 0.6 0.5 0.0
8-Aug-05 56.1 437 0.2 0.0 0.0
8-Aug-05 56.9 429 0.2 0.0 0.0
8-Aug-05 55.0 43.8 0.5 0.7 0.0
9-Aug-05 55.7 43.8 0.5 0.0 0.0
9-Aug-05 55.8 44.0 0.2 0.0 0.0
9-Aug-05 55.3 435 0.6 0.6 0.0
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DATOS DE MONITOREO DE PRUEBA DE EXTRACCION DE SONDAS DEL POZOS W-1

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (inw.c.)
Sonda 1-C (a 25 metros de W-1)
26-Jul-05 56.4 41.6 0.2 1.8 0.0
29-Jul-05 56.5 419 0.2 14 0.0
29-Jul-05 56.5 41.9 0.2 14 0.0
29-Jul-05 55.3 423 0.1 23 0.0
29-Jul-05 52.9 41.0 0.2 5.9 0.0
30-Jul-05 53.7 41.2 0.2 4.9 0.0
30-Jul-05 45.6 40.3 0.2 13.9 0.0
30-Jul-05 41.0 39.7 0.6 18.7 0.0
30-Jul-05 39.1 38.0 0.7 22.2 0.0
1-Aug-05 45.3 39.2 1.0 14.5 0.0
1-Aug-05 22.9 35.0 14 40.7 0.0
1-Aug-05 13.1 30.7 2.2 54.0 0.0
2-Aug-05 47.0 38.2 0.7 14.1 0.0
2-Aug-05 16.6 30.0 25 50.9 0.0
2-Aug-05 7.6 274 29 62.1 0.0
3-Aug-05 0.0 175 5.0 77.5 0.0
3-Aug-05 0.0 17.1 5.0 77.9 0.0
3-Aug-05 0.0 15.6 5.7 78.7 0.0
4-Aug-05 0.0 13.8 74 78.8 0.0
4-Aug-05 0.0 12.6 7.8 79.6 0.0
4-Aug-05 0.0 12.0 75 80.5 0.0
5-Aug-05 0.0 13.2 5.5 81.3 0.0
5-Aug-05 0.0 12.2 6.6 81.2 0.0
5-Aug-05 0.0 12.1 6.6 81.3 0.0
8-Aug-05 0.0 12.2 6.7 81.1 0.0
8-Aug-05 0.0 12.9 6.6 80.5 0.0
8-Aug-05 0.0 12.5 6.2 81.3 0.0
9-Aug-05 0.0 11.0 9.7 79.3 0.0
9-Aug-05 0.0 11.0 94 79.6 0.0
9-Aug-05 0.0 10.8 9.4 79.8 0.0
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SONDAS ASOCIADOS CON POZO W-2

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
Sonda 2-A (a 5 metros de W-2)
26-Jul-05 51.4 45.5 0.1 3.0 0.0
29-Jul-05 49.3 49.2 0.2 13 0.0
29-Jul-05 49.3 49.0 0.4 1.3 0.0
29-Jul-05 48.1 48.6 0.1 3.2 0.0
29-Jul-05 47.4 47.3 0.1 5.2 0.0
30-Jul-05 48.4 47.8 0.1 3.7 0.0
30-Jul-05 48.2 48.8 0.0 3.0 0.0
30-Jul-05 48.6 49.2 0.2 2.0 0.0
30-Jul-05 47.2 47.2 0.2 5.4 0.0
1-Aug-05 48.6 48.6 0.1 2.7 0.0
1-Aug-05 48.5 48.8 0.3 2.4 0.0
1-Aug-05 48.1 48.3 0.7 2.9 0.0
2-Aug-05 48.4 48.5 0.2 2.9 0.0
2-Aug-05 48.3 48.0 0.2 35 0.0
2-Aug-05 47.8 48.2 0.7 3.3 0.0
3-Aug-05 49.2 48.4 0.2 2.2 0.0
3-Aug-05 49.3 48.7 0.5 15 0.0
3-Aug-05 48.5 46.2 2.6 2.7 0.0
4-Aug-05 49.5 47.7 0.1 2.7 0.0
4-Aug-05 48.8 47.6 0.2 34 0.0
4-Aug-05 48.7 48.6 0.7 2.0 0.0
5-Aug-05 49.8 46.4 0.1 3.7 0.0
5-Aug-05 50.1 47.7 0.2 2.0 0.0
5-Aug-05 49.3 47.6 0.6 2.5 0.0
8-Aug-05 49.9 46.1 0.2 3.8 0.0
8-Aug-05 50.6 47.8 0.2 14 0.0
8-Aug-05 49.5 47.0 0.5 3.0 0.0
9-Aug-05 49.8 46.4 0.2 3.6 0.0
9-Aug-05 49.8 47.6 0.6 2.0 0.0
9-Aug-05 49.8 46.9 0.6 2.7 0.0
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SONDAS ASOCIADOS CON POZO W-2

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
Sonda 2-B (a 15 metros de W-2)
26-Jul-05 37.6 57.3 0.1 5.0 0.0
29-Jul-05 41.4 55.2 0.2 3.2 0.0
29-Jul-05 41.4 55.2 0.4 3.0 0.0
29-Jul-05 41.3 54.0 0.1 4.6 0.0
29-Jul-05 40.3 52.7 0.1 6.9 0.0
30-Jul-05 42.3 524 0.1 5.2 0.0
30-Jul-05 42.2 53.4 0.0 4.4 0.0
30-Jul-05 42.7 53.7 0.2 34 0.0
30-Jul-05 41.3 50.2 0.2 8.3 0.0
1-Aug-05 43.1 51.6 0.1 5.2 0.0
1-Aug-05 43.2 52.4 0.3 4.1 0.0
1-Aug-05 42.3 51.8 0.6 5.3 0.0
2-Aug-05 43.5 52.1 0.2 4.2 0.0
2-Aug-05 43.2 51.0 0.2 5.6 0.0
2-Aug-05 43.1 51.3 0.6 5.0 0.0
3-Aug-05 43.7 514 0.1 4.8 0.0
3-Aug-05 43.4 51.7 0.2 4.7 0.0
3-Aug-05 43.3 52.1 0.5 4.1 0.0
4-Aug-05 44.2 51.6 0.1 4.1 0.0
4-Aug-05 43.6 51.7 0.2 4.5 0.0
4-Aug-05 43.7 52.2 0.6 3.5 0.0
5-Aug-05 43.6 50.5 0.1 5.8 0.0
5-Aug-05 43.7 51.1 0.2 5.0 0.0
5-Aug-05 43.8 51.1 0.5 4.6 0.0
8-Aug-05 45.3 49.1 0.2 5.4 0.0
8-Aug-05 46.1 50.7 0.1 3.1 0.0
8-Aug-05 45.1 48.9 0.2 5.8 0.0
9-Aug-05 45.4 49.3 0.2 5.1 0.0
9-Aug-05 45.2 49.8 0.2 4.8 0.0
9-Aug-05 44.6 48.9 0.5 6.0 0.0
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SONDAS ASOCIADOS CON POZO W-2

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
Sonda 2-C (a 25 metros de W-2)
26-Jul-05 41.3 54.6 0.1 4.0 0.0
29-Jul-05 43.4 52.9 0.1 3.6 0.0
29-Jul-05 43.4 52.9 0.1 3.6 0.0
29-Jul-05 43.0 52.9 0.1 4.0 0.0
29-Jul-05 40.1 49.9 0.1 9.9 0.0
30-Jul-05 43.1 50.9 0.1 5.9 0.0
30-Jul-05 43.1 52.2 0.1 4.6 0.0
30-Jul-05 42.6 52.5 0.2 4.7 0.0
30-Jul-05 38.1 48.9 0.2 12.8 0.0
1-Aug-05 44.1 51.8 0.1 4.0 0.0
1-Aug-05 43.7 52.9 0.6 2.8 0.0
1-Aug-05 42.8 52.0 0.6 4.6 0.0
2-Aug-05 44.4 52.0 0.6 3.0 0.0
2-Aug-05 40.8 50.6 0.2 8.4 0.0
2-Aug-05 40.9 51.1 0.6 7.4 0.0
3-Aug-05 44.1 514 0.1 4.4 0.0
3-Aug-05 44.3 52.1 0.2 3.4 0.0
3-Aug-05 43.5 515 0.5 4.5 0.0
4-Aug-05 44.4 51.3 0.1 4.2 0.0
4-Aug-05 43.5 51.8 0.5 4.2 0.0
4-Aug-05 43.6 50.5 0.6 5.3 0.0
5-Aug-05 44.0 49.8 0.1 6.1 0.0
5-Aug-05 43.5 50.8 0.2 5.5 0.0
5-Aug-05 42.0 52.3 0.2 5.5 0.0
8-Aug-05 43.0 50.8 0.2 6.0 0.0
8-Aug-05 41.8 515 0.1 6.6 0.0
8-Aug-05 40.2 50.2 0.2 9.4 0.0
9-Aug-05 42.7 51.0 0.2 6.1 0.0
9-Aug-05 42.8 51.8 0.2 5.2 0.0
9-Aug-05 42.4 51.0 0.3 6.3 0.0
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SONDAS ASOCIADOS CON POZO W-3

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
Sonda 3-A (a 5 metros de W-3)
26-Jul-05 1.7 3.7 18.7 75.9 0.0
29-Jul-05 9.0 7.6 15.5 67.9 0.0
29-Jul-05 9.0 7.6 15.6 67.8 0.0
29-Jul-05 9.0 7.4 154 68.2 0.0
29-Jul-05 7.8 7.1 15.4 69.7 0.0
30-Jul-05 13.2 11.6 13.0 62.2 0.0
30-Jul-05 14.3 13.1 11.7 60.9 0.0
30-Jul-05 145 12.9 11.8 60.8 0.0
30-Jul-05 13.7 13.0 11.6 61.7 0.0
1-Aug-05 17.2 17.6 7.7 57.5 0.0
1-Aug-05 16.7 17.6 7.7 58.0 0.0
1-Aug-05 16.2 17.5 7.6 58.7 0.0
2-Aug-05 30.0 27.0 4.2 38.8 0.0
2-Aug-05 27.1 26.3 4.5 42.1 0.0
2-Aug-05 26.5 25.3 4.7 43.5 0.0
3-Aug-05 26.5 26.1 4.2 43.2 0.0
3-Aug-05 26.5 26.1 4.5 42.9 0.0
3-Aug-05 26.2 26.0 4.5 43.3 0.0
4-Aug-05 26.1 27.1 4.3 42.5 0.0
4-Aug-05 25.9 27.4 3.9 42.8 0.0
4-Aug-05 26.2 26.5 4.3 43.0 0.0
5-Aug-05 28.7 27.9 34 40.0 0.0
5-Aug-05 31.6 28.5 3.3 36.6 0.0
5-Aug-05 35.1 29.6 2.9 324 0.0
8-Aug-05 22.3 26.1 4.4 47.2 0.0
8-Aug-05 27.0 27.8 4.0 41.2 0.0
8-Aug-05 29.5 27.3 4.0 39.2 0.0
9-Aug-05 29.5 33.4 0.3 36.8 0.0
9-Aug-05 27.0 29.0 3.2 40.8 0.0
9-Aug-05 28.8 27.1 4.3 39.8 0.0

A-1




SONDAS ASOCIADOS CON POZO W-3

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
Sonda 3-B (a 15 metros de W-3)
26-Jul-05 1.7 3.7 18.7 75.9 0.0
29-Jul-05 60.2 37.7 0.2 1.9 0.0
29-Jul-05 60.0 37.7 0.4 1.9 0.0
29-Jul-05 59.7 37.1 0.2 3.0 0.0
29-Jul-05 57.8 34.9 0.2 7.1 0.0
30-Jul-05 60.3 37.1 0.1 2.5 0.0
30-Jul-05 60.0 375 0.2 2.3 0.0
30-Jul-05 59.6 37.8 0.6 2.0 0.0
30-Jul-05 58.5 36.1 0.6 4.8 0.0
1-Aug-05 60.2 37.4 0.1 2.3 0.0
1-Aug-05 60.1 37.6 0.6 1.7 0.0
1-Aug-05 58.7 37.2 0.7 3.4 0.0
2-Aug-05 60.0 374 0.2 2.4 0.0
2-Aug-05 59.4 37.3 0.5 2.8 0.0
2-Aug-05 58.6 37.3 0.6 35 0.0
3-Aug-05 59.6 37.8 0.2 2.4 0.0
3-Aug-06 59.1 375 0.6 2.8 0.0
3-Aug-05 58.3 36.9 0.6 4.2 0.0
4-Aug-05 60.3 374 0.1 2.2 0.0
4-Aug-05 59.5 37.6 0.2 2.7 0.0
4-Aug-05 59.5 374 0.6 2.5 0.0
5-Aug-05 59.6 36.8 0.2 3.4 0.0
5-Aug-05 59.3 37.6 0.2 2.9 0.0
5-Aug-05 59.1 37.3 0.5 3.1 0.0
8-Aug-05 59.5 37.6 0.6 2.3 0.0
8-Aug-05 59.7 38.0 0.6 1.7 0.0
8-Aug-05 58.9 37.6 0.5 3.0 0.0
9-Aug-05 59.5 37.3 0.2 3.0 0.0
9-Aug-05 59.1 37.8 0.5 2.6 0.0
9-Aug-05 58.5 374 0.6 3.5 0.0
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SONDAS ASOCIADOS CON POZO W-3

Metano Dioxido de Carbon Oxigeno Gas Balance Vacio de la Sonda
Fecha (%) (%) (%) (%) (in.w.c.)
Sonda 3-C (a 25 metros de W-3)
26-Jul-05 67.8 24.9 0.1 7.2 0.0
29-Jul-05 68.3 24.8 0.1 6.8 0.0
29-Jul-05 68.0 24.8 0.4 6.8 0.0
29-Jul-05 66.8 24.5 0.2 8.5 0.0
29-Jul-05 65.3 23.3 0.2 11.2 0.0
30-Jul-05 62.6 24.4 0.0 13.0 0.0
30-Jul-05 67.5 24.5 0.1 7.9 0.0
30-Jul-05 66.7 24.6 0.2 8.5 0.0
30-Jul-05 65.8 24.1 0.5 9.6 0.0
1-Aug-05 18.8 11.6 10.7 58.9 0.0
1-Aug-05 334 15.9 6.5 44.2 0.0
1-Aug-05 32.0 15.8 6.4 45.8 0.0
2-Aug-05 32.2 15.8 6.2 45.8 0.0
2-Aug-05 33.9 15.3 6.6 44.2 0.0
2-Aug-05 35.6 15.7 6.3 42.4 0.0
3-Aug-05 34.3 14.5 4.6 46.6 0.0
3-Aug-05 34.7 16.4 5.3 43.6 0.0
3-Aug-05 31.8 14.9 6.4 46.9 0.0
4-Aug-05 23.4 10.8 114 54.4 0.0
4-Aug-05 29.0 12.8 9.5 48.7 0.0
4-Aug-05 225 10.1 115 55.9 0.0
5-Aug-05 31.3 15.4 4.6 48.7 0.0
5-Aug-05 33.1 15.0 5.8 46.1 0.0
5-Aug-05 28.0 13.8 7.2 51.0 0.0
8-Aug-05 15.6 7.5 14.0 62.9 0.0
8-Aug-05 29.1 13.0 9.7 48.2 0.0
8-Aug-05 30.2 12.6 9.6 47.6 0.0
9-Aug-05 23.8 11.8 10.3 54.1 0.0
9-Aug-05 25.9 115 10.6 52.0 0.0
9-Aug-05 311 13.3 9.3 46.3 0.0
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ANEXO B
PROYECCIONES DE RECUPERACION DE BIOGAS



TABLA 1

PROYECCION DE RECUPERACION POTENCIAL DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL, CIUDAD DE GUATEMALA

Indice de Residuos Indice de Residuos Recuperacion Potencial
Disposicion en el Lugar Disposicion en el Lugar de Biogas

Afio (Toneladas/afio)| (Toneladas) (Mg/afio) (Mag) (m°/hr) (cfm)  (mmBtu/hr)
1985 62,200 62,200 56,427 56,427 0 0 0
1986 62,820 125,020 56,990 113,417 142 84 3
1987 52,870 177,890 47,963 161,381 261 153 5
1988 53,400 231,290 48,444 209,825 336 198 6
1989 0 231,290 0 209,825 399 235 7
1990 108,850 340,140 98,748 308,573 330 194 6
1991 124,370 464,510 112,828 421,401 523 308 9
1992 128,280 592,790 116,375 537,776 717 422 13
1993 132,300 725,090 120,022 657,797 888 522 16
1994 136,450 861,540 123,787 781,584 1,038 611 19
1995 140,720 1,002,260 127,660 909,244 1,173 691 21
1996 145,440 1,147,700 131,942 1,041,187 1,296 763 23
1997 0 1,147,700 0 1,041,187 1,411 830 25
1998 0 1,147,700 0 1,041,187 1,174 691 21
1999 160,570 1,308,270 145,668 1,186,855 983 579 18
2000 165,950 1,474,220 150,549 1,337,404 1,195 703 21
2001 171,510 1,645,730 155,593 1,492,996 1,383 814 25
2002 177,250 1,822,980 160,800 1,653,797 1,552 914 28
2003 183,190 2,006,170 166,189 1,819,985 1,706 1,004 30
2004 189,330 2,195,500 171,759 1,991,745 1,849 1,088 33
2005 195,700 2,391,200 177,538 2,169,282 1,983 1,167 35
2006 202,300 2,593,500 183,525 2,352,808 2,111 1,243 38
2007 209,100 2,802,600 189,694 2,542,502 2,234 1,315 40
2008 216,100 3,018,700 196,045 2,738,547 2,355 1,386 42
2009 223,300 3,242,000 202,576 2,941,123 2,473 1,455 44
2010 230,800 3,472,800 209,380 3,150,503 2,590 1,524 46
2011 238,500 3,711,300 216,366 3,366,869 2,707 1,593 48
2012 246,500 3,957,800 223,623 3,590,493 2,824 1,662 50
2013 254,800 4,212,600 231,153 3,821,646 2,943 1,732 53
2014 263,300 4,475,900 238,864 4,060,510 3,063 1,803 55
2015 272,100 4,748,000 246,848 4,307,357 3,186 1,875 57
2016 281,200 5,029,200 255,103 4,562,460 3,310 1,948 59
2017 290,600 5,319,800 263,631 4,826,091 3,438 2,023 61
2018 232,480 5,552,280 210,904 5,036,995 3,568 2,100 64
2019 0 5,552,280 0 5,036,995 3,546 2,087 63
2020 0 5,552,280 0 5,036,995 3,001 1,766 54
2021 0 5,552,280 0 5,036,995 2,557 1,505 46
2022 0 5,552,280 0 5,036,995 2,195 1,292 39
2023 0 5,552,280 0 5,036,995 1,898 1,117 34
2024 0 5,552,280 0 5,036,995 1,655 974 30
2025 0 5,552,280 0 5,036,995 1,454 856 26
2026 0 5,552,280 0 5,036,995 1,288 758 23
2027 0 5,552,280 0 5,036,995 1,150 677 21
2028 0 5,552,280 0 5,036,995 1,034 609 18
2029 0 5,552,280 0 5,036,995 937 552 17
2030 0 5,552,280 0 5,036,995 855 503 15

MODEL INPUT PARAMETERS:

Assumed Methane Content of LFG: 50%

Fast Decay Med. Decay Slow Decay Total Site

Decay Rate Constant (k): 0.220 0.044 0.011

CH4 Recovery Pot. (Lo) (ft3/ton): 3,993 3,993 3,993 2,927

Metric Equivalent Lo (m3/Mg): 124.6 124.6 124.6 914
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RELLENO SANITARIO EL TREBOL, CIUDAD DE GUATEMALA

TABLA 2

RECUPERACION ANTICIPADA DE BIOGAS

Cobertura Recuperacion Proyectada Capacidad Reduccion Estimada
del Sistema de Biogas Maxima de Emisiones de Metano**
de de Planta de
Coleccion Energia* (tonnes (tonnes

Afio (%) (m°/hr) (cfm)  (mmBtu/hr)|  (MW) CH4/afio) CO,eq/afio)
1985 0% 0 0 0 0.0 0 0
1986 0% 0 0 0 0.0 0 0
1987 0% 0 0 0 0.0 0 0
1988 0% 0 0 0 0.0 0 0
1989 0% 0 0 0 0.0 0 0
1990 0% 0 0 0 0.0 0 0
1991 0% 0 0 0 0.0 0 0
1992 0% 0 0 0 0.0 0 0
1993 0% 0 0 0 0.0 0 0
1994 0% 0 0 0 0.0 0 0
1995 0% 0 0 0 0.0 0 0
1996 0% 0 0 0 0.0 0 0
1997 0% 0 0 0 0.0 0 0
1998 0% 0 0 0 0.0 0 0
1999 0% 0 0 0 0.0 0 0
2000 0% 0 0 0 0.0 0 0
2001 0% 0 0 0 0.0 0 0
2002 0% 0 0 0 0.0 0 0
2003 0% 0 0 0 0.0 0 0
2004 0% 0 0 0 0.0 0 0
2005 0% 0 0 0 0.0 0 0
2006 60% 1,267 746 23 2.1 1,815 38,121
2007 60% 1,341 789 24 2.2 3,843 80,693
2008 60% 1,413 832 25 2.3 4,049 85,031
2009 60% 1,484 873 27 25 4,252 89,297
2010 60% 1,554 915 28 2.6 4,454 93,525
2011 60% 1,624 956 29 2.7 4,655 97,750
2012 60% 1,695 997 30 2.8 4,857 101,992
2013 60% 1,766 1,039 32 2.9 5,061 106,276
2014 60% 1,838 1,082 33 3.0 5,268 110,623
2015 60% 1,911 1,125 34 3.2 5478 115,040
2016 60% 1,986 1,169 35 3.3 5,693 119,543
2017 60% 2,063 1,214 37 3.4 5,912 124,143
2018 60% 2,141 1,260 38 35 6,136 128,853
2019 70% 2,482 1,461 44 4.1 7,115 149,419
2020 70% 2,101 1,236 38 35 6,021 126,440
2021 70% 1,790 1,054 32 3.0 5,130 107,734
2022 70% 1,536 904 27 25 4,403 92,469
2023 70% 1,329 782 24 2.2 3,808 79,977
2024 70% 1,158 682 21 1.9 3,320 69,719
2025 70% 1,018 599 18 1.7 2,917 61,264
2026 70% 902 531 16 15 2,584 54,266
2027 70% 805 474 14 1.3 2,307 48,446
2028 70% 724 426 13 1.2 2,075 43,580
2029 70% 656 386 12 1.1 1,880 39,488
2030 70% 599 352 11 1.0 1,715 36,024

NOTES:

* Maximum power plant capacity assumes a conversion factor (heat rate) of 10,800 Btus per kW-hr.
**Predicted methane emission reductions in 2006 are 50% of the amount calculated by predicted

LFG recovery because a July 1, 2006 system start-up date is assumed.
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LFG Flow at 50% Methane (m3/hr)

FIGURA 1
RECUPERACION PROYECTADA DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL, CIUDAD DE GUATEMALA
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ANEXO C
ESTIMADOS DE COSTOS DE CONSTRUCCION



TABLA 1. ESTIMACION DE COSTO CAPITAL DEL PROYECTO
RELLENO SANITARIO EL TREBOL, GUATEMALA

Costo por Total del Costo

Unidad Inicial

Concepto Cantidad  Unidad (US. $) (U.S. $)
Movilizacion y Administracion del Proyecto 1 uno $100,000 $100,000
Pozos nuevos de extraccion (40 pozos @ 30 m de profundidad promedia) 1200 m $400 $480,000
Cabeza de Pozos 40 uno $700 $28,000
Equipo de bombeo de lixiviado 20 uno $5,000 $100,000
Tuberia principal (asume 350 mm) - bajo la superficie 3,100 m $144 $446,000
Tuberia (asume 110 mm) - sobre la superficie 1,300 m $30 $39,000
Trampas de condensads 5 uno $10,000 $50,000
Carcamo de condensado con bombeo 2 uno $25,000 $50,000
Estacion de Quemado (con capacidad de 1,500 cfm/2,550 m3/hr de
biogas ) 1 uno $160,000 $160,000
Construccion y preparacion del lugar 1 uno $50,000 $50,000
Arranque del Quemador 1 uno $15,000 $15,000
Pruebas 1 uno $25,000 $25,000
Equipo de mediciones y monitoreo de biogas 1 uno $35,000 $35,000
Ingenieria, Contingencia, Costos de transaccion relacionados al MDL 1 uno $183,000 $183,000

Costo total de construccion = $1,761,000

Notas:
1. Costos de pozos de extraccion incluye trabajos de perforacion y construccion de ellos
2. Estacion de quemado incluye quemador, bomba(s) de succion, controles, tuberia, valvulas, cimiento y cercado



TABLA 2. ESTIMACION DE COSTOS DE CAPITAL DEL PROYECTO: GENERACION DE ELECTRICIDAD

RELLENO SANITARIO EL TREBOL, GUATEMALA

Alternativa: Uso de metano para la generacion de electricidad

NOTA: Costos son adicionales a los del sistema de coleccion y estacion de quemado

Costo por Total del Costo
Unidad Inicial
Concepto Cantidad Unidad (US. $) (US. )
Movilizacion 1 uno $170,000 $170,000
Construccion de la planta y preparacion del lugar 1 uno $100,000 $100,000
Tuberia principal (asume 350 mm) - bajo la superficie 100 m $144 $14,400
Equipo de medicion y monitoreo del biogas 1 uno $35,000 $35,000
Planta de energia de 2.12 MW ($1000/kW de capacidad instalada) 2,120 uno $1,000 $2,120,000
Interconexion electrica 1 uno $500,000 $500,000
Derecho de Via (asume que no sera necesario)) 0 uno $0 $0
Pruebas 1 uno $25,000 $25,000
Ingenieria y Contingencia 1 uno $300,000 $300,000
Costo total de construccion ( sin incluir inflacion) = $3,264,400



ANEXO D
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TABLA 1. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO LFGTE DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL - SIN FINANCIAMIENTO Y A $5/TONELADA POR REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capacidad Bruta de la Planta (MW) 0.00 2.12 212 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 212 2.12 2.12 2.12 212 0.00 0.00|
Capacidad Neta de la Planta (MW) 0.00 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00|
Factor de Capacidad de la Planta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Indice de Venta de Energia a Otros ($/kWh) $0.060 $0.062 $0.064 $0.066 $0.068 $0.070 $0.072 $0.074 $0.076 $0.078 $0.081 $0.083 $0.086 $0.088 $0.091
Venta de Energia a Otros (MWh/afio) 0 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544
Ganacias de Energia a Otros $0 $960,625 $989,444  $1,019,127 $1,049,701  $1,081,192 $1,113,628 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Indice de Recuperacin de Biogas (m3/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Base (m3/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducion de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Equivalencia de dioxido de carbon (para CH4) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Reducciones de Emission de Metano (tonnes CO2eg/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
Precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CO2eq) $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/yr) $190,606 $403,466 $425,155 $446,486 $467,626 $488,750 $509,961 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emisiones por el Desplazamiento de Energia (tonnes
CO2eqlyr) 0 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026
Ganancias por la Reducciones de Emission de el Desplazamiento de
Energia ($/afio) $0 $50,130 $50,130 $50,130 $50,130 $50,130 $50,130 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $190,606 $1,414,221 $1,464,729  $1,515,743 $1,567,457  $1,620,072 $1,673,719 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Biogas Recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio al Costo Capital $5,025,800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra del Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Anual para Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Precio de O&M de Planta de Energia ($/kWhr) $0.018 $0.019 $0.019 $0.020 $0.020 $0.021 $0.021 $0.022 $0.023 $0.023 $0.024 $0.025 $0.026 $0.026 $0.027
Costo Anual de O&M de Planta de Energia $0 $288,188 $296,833 $305,738 $314,910 $324,358 $334,088 $344,111 $354,434 $365,067 $376,019 $387,300 $398,919 $410,886 $423,213
Costo Anual de O&M y Mejoras/Expansiones al Sistema de Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Inscripcion, Monitore y Verificacion Anual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio Anual de Deuda $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUAL $5,178,500 $611,743 $634,284 $657,556 $681,614 $706,521 $732,327 $722,197 $748,875 $776,587 $805,393 $835,352 $866,524 $739,852 $730,409
FLUJO NETO DE CAJA ($4,987,894) $802,478 $830,445 $858,187 $885,843 $913,551 $941,391 $424,839 $432,573 $440,304 $448,005 $455,648 $463,206 $629,769 $680,301
NPV $709,621
TASA INTERNA DE RETORNO 10.9%
2.12 MW
2006
PRECIO DE VENTA DE REDUCCIONES DE EMISION
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 2.12 ($/tonne CO2eq) $5.00
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 1.97
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA A OTROS $0.060
CONSUMO DE ENERGIA EN EL LUGAR (MWH/afio)* 0
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 15,544 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE LA PLANTA $5,025,800 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
POR CIENTO DE PATRIMONIO 100% COSTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA ($/kW-hr) $0.018
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $5,025,800 ESCALAMIENTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO, VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
COSTO DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE DE NPV 8.0% 2006 $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M/MEJORAS DEL SISTEMA
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afio) 10.0 DE COLECCION 3.0%
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TABLA 2. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO DE BIOGAS

RELLENO SANITARIO EL TREBOL - CON FINANCIAMIENTO Y $5/TONELADA DE REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capacidad Bruta de la Planta (MW) 0.00 212 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 212 0.00 0.00|
Capacidad Neta de la Planta (MW) 0.00 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00|
Factor de Capacidad de Planta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Indice de Venta de Energia a Otros ($/kWh) $0.060 $0.062 $0.064 $0.066 $0.068 $0.070 $0.072 $0.074 $0.076 $0.078 $0.081 $0.083 $0.086 $0.088 $0.091
Ventas de Energia a Otros (MWh/afio) 0 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544
Ganancias de Energia a Otros $0 $960,625 $989,444  $1,019,127 $1,049,701  $1,081,192 $1,113,628 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Indice de Recuperacion de Biogas (m3/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Base (m3/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducciones de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emision de Metano (tonnes CO2eg/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
Precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CO2eq) $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $190,606 $403,466 $425,155 $446,486 $467,626 $488,750 $509,961 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emission por Desplazamiento de Energia (tonnes
CO2eg/afio) 0 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026
Ganancias de Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia
($/afio) $0 $50,130 $50,130 $50,130 $50,130 $50,130 $50,130 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $190,606 $1,414,221 $1,464,729 $1,515,743 $1,567,457  $1,620,072 $1,673,719 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Biogas recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio de Costo Capital $1,256,450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra de Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Annual por Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Precio de O&M de Planta de Energia ($/kWhr) $0.018 $0.019 $0.019 $0.020 $0.020 $0.021 $0.021 $0.022 $0.023 $0.023 $0.024 $0.025 $0.026 $0.026 $0.027
Costo Anual de Planta de Energia $0 $288,188 $296,833 $305,738 $314,910 $324,358 $334,088 $344,111 $354,434 $365,067 $376,019 $387,300 $398,919 $410,886 $423,213
Costo Anual de O&M y Mejoras/Expansiones de Sistema de Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
\Verificacion, Monitoreo y Inscripcion Annual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio Anual de Deuda $280,872 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $280,872 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUALES $1,690,022 $1,173,487 $1,196,028 $1,219,300 $1,243,359  $1,268,265 $1,294,072 $1,283,941 $1,310,619 $1,338,332 $1,086,265 $835,352 $866,524 $739,852 $730,409
FLUJO NETDE CAJA ($1,499,416) $240,734 $268,701 $296,443 $324,098 $351,807 $379,647 ($136,905) ($129,172) ($121,440) $167,133 $455,648 $463,206 $629,769 $680,301
NPV $570,015
TASA INTERNA DE RETORNO 14.0%
212 MW
2006
INDICE DE VENTA DE REDUCCION DE EMISION ($/tonne
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 212 CO2eq) $5.00
CAPACIDAD NETA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 1.97
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA A OTROS $0.060
PRODUCCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 15,544 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 15,544 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE PLANTA $5,025,800 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
POR CIENTRO DE PATRIMONIO 25% COSTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA ($/kW-hr) $0.018
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $1,256,450 ESCALAMIENTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO Y VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
INDICE NPV 8.0% COSTOS DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL 2( $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M/ MEJORAS AL SISTEMA DE
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afios) 10.0 COLECCION 3.0%
11/2/2005

Appendix D Tables-Spanish.xls



TABLA 3. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO LFGTE DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL - SIN FINANCIAMIENTO Y A $6/TONELADA POR REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capacidad Bruta de la Planta (MW) 0.00 2.12 212 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 212 2.12 2.12 2.12 212 0.00 0.00|
Capacidad Neta de la Planta (MW) 0.00 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00|
Factor de Capacidad de la Planta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Indice de Venta de Energia a Otros ($/kWh) $0.060 $0.062 $0.064 $0.066 $0.068 $0.070 $0.072 $0.074 $0.076 $0.078 $0.081 $0.083 $0.086 $0.088 $0.091
Venta de Energia a Otros (MWh/afio) 0 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544
Ganacias de Energia a Otros $0 $960,625 $989,444  $1,019,127 $1,049,701  $1,081,192 $1,113,628 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Indice de Recuperacin de Biogas (rﬂ/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Base (m3/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducion de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emission de Metano (tonnes CO2eq/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
Precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CO2eq) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $228,727 $484,159 $510,186 $535,784 $561,151 $586,501 $611,953 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emisiones por el Desplazamiento de Energia (tonne
CO2eqlyr) 0 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026
Ganancias por la Reducciones de Emission de el Desplazamiento de
Energia ($/afio) $0 $60,156 $60,156 $60,156 $60,156 $60,156 $60,156 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $228,727 $1,504,940 $1,559,786  $1,615,067 $1,671,008  $1,727,848 $1,785,737 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Biogas Recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio al Costo Capital $5,025,800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra del Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Anual para Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Precio de O&M de Planta de Energia ($/kWhr) $0.018 $0.019 $0.019 $0.020 $0.020 $0.021 $0.021 $0.022 $0.023 $0.023 $0.024 $0.025 $0.026 $0.026 $0.027
Costo Anual de O&M de Planta de Energia $0 $288,188 $296,833 $305,738 $314,910 $324,358 $334,088 $344,111 $354,434 $365,067 $376,019 $387,300 $398,919 $410,886 $423,213
Costo Anual de O&M y Mejoras/Expansiones al Sistema de Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Inscripcion, Monitore y Verificacion Anual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio Anual de Deuda $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUAL $5,178,500 $611,743 $634,284 $657,556 $681,614 $706,521 $732,327 $722,197 $748,875 $776,587 $805,393 $835,352 $866,524 $739,852 $730,409
FLUJO NETO DE CAJA ($4,949,773) $893,197 $925,502 $957,511 $989,394  $1,021,327  $1,053,410 $424,839 $432,573 $440,304 $448,005 $455,648 $463,206 $629,769 $680,301
NPV $1,174,914
TASA INTERNA DE RETORNO 13.0%
2.12 MW
2006
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 212 PRECIO DE VENTA DE REDUCCIONES DE EMISION $6.00
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 1.97
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA A OTROS $0.060
PRODUCCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 15,544 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 15,544 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE LA PLANTA $5,025,800 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
POR CIENTO DE PATRIMONIO 100% COSTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA ($/kW-hr) $0.018
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $5,025,800 ESCALAMIENTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO, VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
COSTO DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE DE NPV 8.0% 2006 $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M/MEJORAS DEL SISTEMA
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afio) 10.0 DE COLECCION 3.0%



TABLA 4. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO DE BIOGAS
RELLENO SANITARIO EL TREBOL - CON FINANCIAMIENTO Y $6/TONELADA DE REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capacidad Bruta de la Planta (MW) 0.00 2.12 212 2.12 2.12 2.12 2.12 212 2.12 2.12 2.12 212 2.12 0.00 0.00
Capacidad Neta de la Planta (MW) 0.00 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00
Factor de Capacidad de Planta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Indice de Venta de Energia a Otros ($/kWh) $0.060 $0.062 $0.064 $0.066 $0.068 $0.070 $0.072 $0.074 $0.076 $0.078 $0.081 $0.083 $0.086 $0.088 $0.091
Ventas de Energia a Otros (MWh/afio) 0 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544 15,544
Ganancias de Energia a Otros $0 $960,625 $989,444  $1,019,127 $1,049,701 = $1,081,192 $1,113,628 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Indice de Recuperacion de Biogas (m3/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Base (m3/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reducciones de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emision de Metano (tonnes CO2eq/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
Precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CO2eq) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $228,727 $484,159 $510,186 $535,784 $561,151 $586,501 $611,953 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emission por Desplazamiento de Energia (tonne
CO2eq/afio) 0 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026
Ganancias de Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia $0 $60,156 $60,156 $60,156 $60,156 $60,156 $60,156 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $228,727 $1,504,940 $1,559,786  $1,615,067 $1,671,008  $1,727,848 $1,785,737 $1,147,037 $1,181,448 $1,216,891 $1,253,398 $1,291,000 $1,329,730 $1,369,622 $1,410,710
Biogas recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio de Costo Capital $1,256,450 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra de Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Annual por Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Precio de O&M de Planta de Energia ($/kWhr) $0.018 $0.019 $0.019 $0.020 $0.020 $0.021 $0.021 $0.022 $0.023 $0.023 $0.024 $0.025 $0.026 $0.026 $0.027
Costo Anual de Planta de Energia $0 $288,188 $296,833 $305,738 $314,910 $324,358 $334,088 $344,111 $354,434 $365,067 $376,019 $387,300 $398,919 $410,886 $423,213
Costo Anual de O&M y Mejoras/Expansiones de Sistema de Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Verificacion, Monitoreo y Inscripcion Annual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio Anual de Deuda $280,872 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $561,744 $280,872 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUALES $1,690,022  $1,173,487  $1,196,028  $1,219,300  $1,243359  $1,268,265  $1,294,072 $1,283941  $1,310,619  $1,338,332  $1,086,265 $835,352 $866,524 $739,852 $730,409
FLUJO NETDE CAJA ($1,461,295) $331,453 $363,758 $395,766 $427,650 $459,583 $491,665 ($136,905) ($129,172) ($121,440) $167,133 $455,648 $463,206 $629,769 $680,301
NPV $1,035,309
TASA INTERNA DE RETORNO 20.2%
2.12 MW
2006
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 212 INDICE DE VENTA DE REDUCCION DE EMISION $6.00
CAPACIDAD NETA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 1.97
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA A OTROS $0.060
PRODUCCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 15,544 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 15,544 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE PLANTA $5,025,800 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
POR CIENTRO DE PATRIMONIO 25% COSTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA ($/kW-hr) $0.018
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $1,256,450 ESCALAMIENTO DE O&M DE PLANTA DE ENERGIA 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO Y VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
COSTOS DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE NPV 8.0% 2006 $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M/ MEJORAS AL SISTEMA DE
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afios) 10.0 COLECCION 3.0%



TABLA 5. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO DE USO DIRECTO
RELLENO SANITARIO EL TREBOL - SIN FINANCIAMIENTO Y $5/TONELADA DE REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo proyectado (cfm) 0 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
Factor de capacidad bruta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Flujo actual de Biogas (cfm) 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
Indice de Venta de Biogas a Otros ($/mmBtu) $5.00 $5.15 $5.30 $5.46 $5.63 $5.80 $5.97 $6.15 $6.33 $6.52 $6.72 $6.92 $7.13 $7.34 $7.56
Venta de Energia Otros (mmBtu/afio) 0 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854
Ganancias de Energia a Otros $0 $972,596 $1,001,774 $1,031,827 $1,062,782  $1,094,666 $1,127,506 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Indice de Recuperacion de Biogas (rﬁ/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Bases (rﬁ’/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduccion de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emision de Metano (tonnes CQeg/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CGeq) $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $190,606 $403,466 $425,155 $446,486 $467,626 $488,750 $509,961 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia (tonnes
CO2eq/afio) 0 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759
Ganancias de Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia
($/afio) $0 $48,795 $48,795 $48,795 $48,795 $48,795 $48,795 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $190,606 $1,424,857 $1,475,724 $1,527,109 $1,579,203  $1,632,211 $1,686,262 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Biogas recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio al Costo Capital $2,711,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra de Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Anual de Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Costo Anual de O&M vy Electricidad del= Uso Directo $0 $100,000 $103,000 $106,090 $109,273 $112,551 $115,927 $119,405 $122,987 $126,677 $130,477 $134,392 $138,423 $142,576 $146,853
Costo de O&M y Mejoras/ Expansiones al Sistema de Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Inscripcion, Monitoreo y Verificacion Annual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio de Deuda Anual $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUALES $2,863,700 $423,555 $440,451 $457,908 $475,977 $494,714 $514,166 $497,491 $517,428 $538,197 $559,851 $582,444 $606,029 $471,542 $454,050
FLUJO NETO DE CAJA ($2,673,094)  $1,001,302 $1,035,273 $1,069,201 $1,103,227  $1,137,497 $1,172,095 $663,839 $678,743 $693,859 $709,167 $724,644 $740,272 $915,148 $974,241
NPV $4,645,044
' TASA INTERNA DE RETORNO 37.3%
2006
PRECIO DE VENTA DE REDUCCIONES DE EMISION
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 0.00 ($/tonne CO2eq) $5.00
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 0.00
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA DE BIOGAS A OTROS ($/mmBtu) $5.00
PRODUCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 0 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 0 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE LA PLANTA $2,711,000 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
COSTO ANNUAL DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
POR CIENTO DE PATRIMONIO 100% DIRECTO EN EL 2007 $100,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $2,711,000 DIRECTO 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO Y VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
COSTO DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE DE NPV 8.0% 2006 $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y MEJORAS/EXPANSIONES
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afio) 10.0 DEL SISTEMA DE COLECCION 3.0%



TABLA 6. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO DE USO DIRECTO
RELLENO SANITARIO EL TREBOL - CON FINANCIAMIENTO Y $5/TONELADA DE REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo proyectado (cfm) 0 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
Factor de capacidad bruta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%|
Flujo actual de Biogas (cfm) 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
Indice de Venta de Biogas a Otros ($/mmBtu) $5.00 $5.15 $5.30 $5.46 $5.63 $5.80 $5.97 $6.15 $6.33 $6.52 $6.72 $6.92 $7.13 $7.34 $7.56
Venta de Energia Otros (mmBtu/afio) 0 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854
Ganancias de Energia a Otros $0 $972,596 $1,001,774 $1,031,827 $1,062,782 | $1,094,666 $1,127,506 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Indice de Recuperacion de Biogas (mi/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,011 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Bases (n‘F/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduccion de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emision de Metano (tonnes CQeg/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
Precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CQeq) $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $190,606 $403,466 $425,155 $446,486 $467,626 $488,750 $509,961 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia
(tonnes CO2eq/afio) 0 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759
Ganancias de Reducciones de Emision por Desplazamiento de
Energia ($/afio) $0 $48,795 $48,795 $48,795 $48,795 $48,795 $48,795 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $190,606 $1,424,857 $1,475,724 $1,527,109 $1,579,203 | $1,632,211 $1,686,262 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Biogas recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio al Costo Capital $677,750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra de Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Anual de Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Costo Anual de O&M y Electricidad de Uso Directo $0 $100,000 $103,000 $106,090 $109,273 $112,551 $115,927 $119,405 $122,987 $126,677 $130,477 $134,392 $138,423 $142,576 $146,853
Costo de O&M y Mejoras/ Expansiones al Sistema de
Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Inscripcion, Monitoreo y Verificacion Annual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio de Deuda Anual $151,507 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $151,507 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUALES $981,957 $726,569 $743,465 $760,922 $778,991 $797,729 $817,181 $800,506 $820,442 $841,211 $711,358 $582,444 $606,029 $471,542 $454,050
FLUJO NETO DE CAJA ($791,351) $698,288 $732,259 $766,187 $800,212 $834,483 $869,081 $360,825 $375,729 $390,845 $557,659 $724,644 $740,272 $915,148 $974,241
NPV $4,569,739
TASA INTERNA DE RETORNO 91.6%|
2006
PRECIO DE VENTA DE REDUCCIONES DE EMISION
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 0.00 ($/tonne CO2eq) $5.00
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 0.00
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA DE BIOGAS A OTROS ($/mmBtu) $5.00
PRODUCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 0 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 0 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE LA PLANTA $2,711,000 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
COSTO ANNUAL DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
POR CIENTO DE PATRIMONIO 25% DIRECTO EN EL 2007 $100,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $677,750 DIRECTO 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO Y VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
COSTO DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE DE NPV 8.0% 2006 $88,000

ESCALAMIENTO DE O&M Y MEJORAS/EXPANSIONES
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afio) 10.0 DEL SISTEMA DE COLECCION 3.0%



TABLA 7. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO DE USO DIRECTO
RELLENO SANITARIO EL TREBOL - SIN FINANCIAMIENTO Y $6/TONELADA DE REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo proyectado (cfm) 0 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
Factor de capacidad bruta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Flujo actual de Biogas (cfm) 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
Indice de Venta de Biogas a Otros ($/mmBtu) $5.00 $5.15 $5.30 $5.46 $5.63 $5.80 $5.97 $6.15 $6.33 $6.52 $6.72 $6.92 $7.13 $7.34 $7.56
Venta de Energia Otros (mmBtu/afio) 0 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854
Ganancias de Energia a Otros $0 $972,596 $1,001,774  $1,031,827 $1,062,782  $1,094,666 $1,127,506 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Indice de Recuperacion de Biogas (rﬁ/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Bases (rﬁ’/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduccion de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emision de Metano (tonnes CQeg/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CGeq) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $228,727 $484,159 $510,186 $535,784 $561,151 $586,501 $611,953 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia (tonnes 0 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759
Ganancias de Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia $0 $58,554 $58,554 $58,554 $58,554 $58,554 $58,554 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $228,727  $1515309  $1,570,514  $1,626,165  $1,682,488  $1,739,720  $1,798,013  $1,161,331  $1,196,171  $1,232,056  $1,269,018  $1,307,088  $1,346,301  $1,386,690  $1,428,290
Biogas recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio al Costo Capital $2,711,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra de Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Anual de Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Costo Anual de O&M y Electricidad del= Uso Directo $0 $100,000 $103,000 $106,090 $109,273 $112,551 $115,927 $119,405 $122,987 $126,677 $130,477 $134,392 $138,423 $142,576 $146,853
Costo de O&M y Mejoras/ Expansions al Sistema de Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Inscripcion, Monitoreo y Verificacion Annual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio de Deuda Anual $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUALES $2,863,700 $423,555 $440,451 $457,908 $475,977 $494,714 $514,166 $497,491 $517,428 $538,197 $559,851 $582,444 $606,029 $471,542 $454,050
FLUJO NETO DE CAJA ($2,634,973)  $1,091,754  $1,130,063  $1,168,257  $1,206,511  $1,245006  $1,283,846 $663,839 $678,743 $693,859 $709,167 $724,644 $740,272 $915,148 $974,241
NPV $5,109,195
TASA INTERNA DE RETORNO 41.4%
2006
PRECIO DE VENTA DE REDUCCIONES DE EMISION
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 0.00 ($/tonne CO2eq) $6.00
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 0.00
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA DE BIOGAS A OTROS ($/mmBtu) $5.00
PRODUCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 0 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 0 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE LA PLANTA $2,711,000 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
COSTO ANNUAL DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
POR CIENTO DE PATRIMONIO 100% DIRECTO EN EL 2007 $100,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $2,711,000 DIRECTO 3.0%
INSCRIPCION, MONITOREO Y VERIFICACION EN EL
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% 2006 $30,000
COSTO DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE DE NPV 8.0% 2006 $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y MEJORAS/EXPANSIONES
10.0 DEL SISTEMA DE COLECCION 3.0%

PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afio)



TABLA 8. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO DE USO DIRECTO

RELLENO SANITARIO EL TREBOL - CON FINANCIAMIENTO Y $6/TONELADA DE REDUCCION DE EMISION

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo proyectado (cfm) 0 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
Factor de capacidad bruta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%)
Flujo actual de Biogas (cfm) 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
Indice de Venta de Biogas a Otros ($/mmBtu) $5.00 $5.15 $5.30 $5.46 $5.63 $5.80 $5.97 $6.15 $6.33 $6.52 $6.72 $6.92 $7.13 $7.34 $7.56
Venta de Energia Otros (mmBtu/afio) 0 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854 188,854
Ganancias de Energia a Otros $0 $972,596 $1,001,774 $1,031,827 $1,062,782 | $1,094,666 $1,127,506 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Indice de Recuperacion de Biogas (n’?/hr) 1,267 1,341 1,413 1,484 1,554 1,624 1,695 1,766 1,838 1,911 1,986 2,063 2,141 2,482 2,101
Reduccion de Linea Bases (nf/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduccion de Emision de Metano (tonnes/afio) 1,815 3,843 4,049 4,252 4,454 4,655 4,857 5,061 5,268 5,478 5,693 5,912 6,136 7,115 6,021
Reducciones de Emision de Metano (tonnes CQeg/afio) 38,121 80,693 85,031 89,297 93,525 97,750 101,992 106,276 110,623 115,040 119,543 124,143 128,853 149,419 126,440
Precio de Venta de Reduccion de Emision ($/tonne CQeq) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancias de Reducciones de Metano ($/afio) $228,727 $484,159 $510,186 $535,784 $561,151 $586,501 $611,953 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reducciones de Emision por Desplazamiento de Energia 0 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759
Ganancias de Reducciones de Emision por Desplazamiento $0 $58,554 $58,554 $58,554 $58,554 $58,554 $58,554 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL DE GANANCIAS $228,727 $1,515,309 $1,570,514 $1,626,165 $1,682,488 | $1,739,720 $1,798,013 $1,161,331 $1,196,171 $1,232,056 $1,269,018 $1,307,088 $1,346,301 $1,386,690 $1,428,290
Biogas recuperado (MMBtu/afio) 99,143 209,862 221,144 232,239 243,235 254,223 265,255 276,397 287,701 299,189 310,899 322,865 335,112 388,599 328,837
Contribucion de Patrimonio al Costo Capital $677,750 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Precio de Compra de Biogas ($/MMBtu) $0.35 $0.36 $0.37 $0.38 $0.39 $0.41 $0.42 $0.43 $0.44 $0.46 $0.47 $0.48 $0.50 $0.51 $0.53
Costo Anual de Compra de Biogas ($) $34,700 $75,655 $82,114 $88,821 $95,817 $103,150 $110,855 $118,977 $127,558 $136,631 $146,238 $156,422 $167,226 $199,735 $174,088
Costo Anual de O&M y Electricidad de Uso Directo $0 $100,000 $103,000 $106,090 $109,273 $112,551 $115,927 $119,405 $122,987 $126,677 $130,477 $134,392 $138,423 $142,576 $146,853
Costo de O&M y Mejoras/ Expansiones al Sistema de
Coleccion $88,000 $217,000 $223,510 $230,215 $237,122 $244,235 $251,562 $259,109 $266,883 $274,889 $283,136 $291,630 $300,379 $129,231 $133,108
Inscripcion, Monitoreo y Verificacion Annual $30,000 $30,900 $31,827 $32,782 $33,765 $34,778 $35,822 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio de Deuda Anual $151,507 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $303,014 $151,507 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE COSTOS ANUALES $981,957 $726,569 $743,465 $760,922 $778,991 $797,729 $817,181 $800,506 $820,442 $841,211 $711,358 $582,444 $606,029 $471,542 $454,050
FLUJO NETO DE CAJA ($753,230) $788,740 $827,049 $865,243 $903,497 $941,992 $980,832 $360,825 $375,729 $390,845 $557,659 $724,644 $740,272 $915,148 $974,241
NPV $5,033,889
TASA INTERNA DE RETORNO 108.3%
2006
PRECIO DE VENTA DE REDUCCIONES DE EMISION
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) 0.00 ($/tonne CO2eq) $6.00
CAPACIDAD BRUTA INICIAL DE PLANTA (MW) (7% carga parasita) 0.00
FACTOR DE CAPACIDAD DE PLANTA 90% PRECIO DE VENTA DE BIOGAS A OTROS ($/mmBtu) $5.00
PRODUCION ANUAL DE ENERGIA (MWh/afio) 0 ESCALAMIENTO DEL PRECIO DE ENERGIA 3.0%
VENTA DE ENERGIA A OTROS (MWH/afio) 0 PRECIO DE COMPRA DE BIOGAS ($/MMBtu) $0.35
TOTAL DE COSTO CAPITAL INICIAL DE LA PLANTA $2,711,000 INDICE DE ESCALAMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.0%
COSTO ANNUAL DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
POR CIENTO DE PATRIMONIO 25% DIRECTO EN EL 2007 $100,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y ELECTRICIDAD DE USO
CONTRIBUCION DE PATRIMONIO $677,750 DIRECTO 3.0%
INDICE DE INTERES DE DEUDA 8.0% INSCRIPCION, MONITOREO Y VERIFICACION EN EL $30,000
COSTO DE O&M DEL SISTEMA DE COLECCION EN EL
INDICE DE NPV 8.0% 2006 $88,000
ESCALAMIENTO DE O&M Y MEJORAS/EXPANSIONES
PERIODO DE FINANCIAMIENTO (afio) 10.0 DEL SISTEMA DE COLECCION 3.0%





